INSTRUKCJA OBSLUGI
CcM

WAZNE INFORMACJE
Prosimy o uwazne przeczytanie tej instrukcji przed montazem i kazda inna czynnoscia ZW|qzanq z prac przy
wentylatorze' Flrma AWENTA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z blednej g
godnego z przeznaczeniem, lub w wyniku nieautoryzowanych napraw lub zmian.
Niniejsza instrukcja montazu stanowi cze$¢ produktu i zawiera wazne informacje techniczne i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa pracy wentylatoréw. Instrukcje montazu nalezy uwaznie przeczytac i
przechowywa¢ w dostepnym miejscu celem pézniejszego jej wykorzystania. Instrukcja obstugi dostepna jest
réwniez na stronie internetowej www.awenta.pl
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Ostrzezenia

Ponizsze symbole stanowia znaki ostrzezenia pod wzgledem bezpieczeristwa technicznego. W celu unikniecia
ryzyka obrazen i sytuacji zagrozenia nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa, wzglednie
symboli umieszczonych na tym dokumencie!

Uwaga Mozliwos¢ porazenia pradem ) Uwaga
niebezpieczenstwo! - wysokie napiecie! - wirujace elementy!
A

Wskazania bezpieczenstwa:

« Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych
i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci
sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub
instruktaz odnosnie do uzytkowania sprzetu w
bezpieczny sposdb, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byly zrozumiate. Dzieci nie powinny
bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

« Urzadzenie jest przeznaczone do podfaczenia na
state, do statej instalacji elektrycznej wewnatrz
pomieszczen, wyposazonej w Srodki lub urzadzenia
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majace przerwy stykowe na wszystkich biegunach,
zapewniajace petne odtgczenie w warunkach
przepie¢ kategorii Ill zgodnie z przepisami
dotyczacymi takiej instalacji.

« Urzadzenie jest przeznaczone do montazu na
znacznej wysokosci tj. 2,3 m nad podtoga. Tylko
zgodnie z opisem i wytycznymi niniejszej instrukgji
w szczegdblnosci dotyczacych jego wymaganej
pozycji montazu ze wzgledu na wprowadzenie
przewodu zasilajagcego do obudowy.

« Przy wszystkich pracach z wentylatorem nalezy wytaczy¢ catkowicie urzadzenie z sieci i zabezpieczy¢ przed

ponownym wiaczeniem.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazéw z otwartych

kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem.

« Niedopuszczalne sa samowolne przerébki lub modyfikacje urzadzenia.

« Przed montazem urzadzenia sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych, do ktérych bedzie ono

przymocowane, gdyz niewfasciwe zamocowanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzenia, a takze moze stwarzac zagrozenie dla 0oséb znajdujacych sie w poblizu.
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Urzadzenie moze stac sig
lub ieil | przez niew

ne, jesli ie uzyte niezgodnie z przeznaczeniem
y personel.

Zakres stosowania i warunki pracy

« Urzadzenie przeznaczone do dystrybucji cieptego powietrza z pomieszczenia, w ktérym znajduje sie zrodto
ciepta (takie jak zamkniety kominek lub piecyk na drewno) do pomieszczenia o$ciennego.

« Przyktad zastosowania zostat przedstawiony na rysunku 5.

« Urzadzenie przeznaczone jest do ttoczenia powietrza normalnego lub zawierajacego nieco pytu (wielko$¢
czastek < 10 pm), mato agresywnego i wilgotnego, w klimacie umiarkowanym oraz w zakresie charakterystyki
wydajnosci, patrz katalog.

« Dopuszcza sie eksploatacje urzadzenia zainstalowanego wytacznie na state, wewnatrz budynku z zapewnieniem
niedostepnosci do przewodu zasilajacego.

+ Maksymalna dopuszczalna temperatura osrodka i otoczenia wynosi 40°C.

« Urzadzenie jest zgodne z stopniem ochrony IPX4, klasy ochrony Il i moze by¢ zainstalowane zgodnie z PN-IEC
60364-7-701 w obszarze Il wilgotnych pomieszczen pod warunkiem zastosowania sie do wymagan producenta
dotyczacych:

1 - prawidtowego montazu w pozycji $ciennej z zachowaniem szczelno$ci przewodu zasilajacego w przepuscie
(patrz punkt montaz).

2 - zabezpieczeniem kanatu wylotowego ostong zapewniajaca ochrone wentylatora przed bezposrednim
dziataniem wody w klasie IPX4 oraz przed dostepem do czesci czynnych - obracajacym sie Smigtem.

« Urzadzenie stosowa¢ tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z oznaczeniem na tabliczce
Znamionowej.
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+ Podtaczenie ur ia do stalej i ji elektrycznej nalezy wykonaé przewodami NYM-O 2x1,5 mm?
(HO7V-K 2x1,5mm?) 0 maksymalnej srednicy zewngtrznej 8 mm.

«+ Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajgcego:
- zanieczyszczenia lepkie, ktére moga osadzac sie na urzadzeniu,
- zanieczyszczenia zrace, ktére moga oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie,
- zanieczyszczenia mieszanin substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiet i pytéw, ktére w potaczeniu z
powietrzem mogga tworzy¢ atmosfere wybuchowa.

+ Urzadzenie jest wyposazone w tozyska kulkowe, ktére przewidziane sg do pracy na minimum 30 000 godzin,
przy eksploatacji S1z maksymalng moca, w maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia.

« Uktad sterujacy nie moze dopuscic¢ do ekstremalnych prac z czestymi zataczeniami i wytaczeniami.

Transport i sktadowanie

« Nalezy sktadowac wentylatory w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i ostonietym przed opadami
atmosferycznymi.

« Nalezy utrzymywac temperature w miejscu sktadowania i transportu pomiedzy -20°C i +40°C.

+ Unika¢ uderzen i udaréw. Wentylatory nalezy transportowac w oryginalnym opakowaniu.

+ W przypadku czasu sktadowania dtuzszego niz 1 rok, nalezy przed montazem sprawdzi¢ prawidtowe
funkcjonowanie tozysk silnika poprzez obrécenie wirnika reka.

« Utylizacje nalezy przeprowadzac wiasciwie i w sposdb ekologiczny, zgodnie z przepisami prawa.

+ Szkody spowodowane nieprawidtowym transportem, sktadowaniem lub uruchomieniem sa do wykazania i nie
podlegajg gwarancji.

WYPOSAZENIE

Elementy wyposazenia:
- wentylator wyciggowy (model WAB100)
- termostat pokojowy
- odcinek kanatu wentylacyjnego (@100, dtugos¢ 300mm)
- kratka wentylacyjna

OPIS DZIALANIA

Wiasciwie zaprogramowany termostat bedzie uruchamiat wentylator wyciggowy, za pomocg ktérego ciepte
powietrze bedzie transferowanie do pomieszczenia przylegajacego (osciennego). Wentylator wytaczy sie po
spadku temperatury pomieszczenia ze zrédtem ciepta.

MONTAZ

Montaz, podiaczenie elektryczne i uruchomienie moze wykonywac tylko przeszkolony
personel dnie z obowi
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Przebieg montazu

« Precyzyjnie okresli¢ miejsce, w ktérym wentylator bedzie zainstalowany.

- Przygotowa¢ przewody zasilajace. Uzy¢ NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) o maksymalnej srednicy
zewnetrznej 8 mm.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sig, ze przewdd zasilajacy nie jest pod napieciem.
+ Wymierzy¢ i wykonac otwor pod kanat urzadzenia (7), w Scianie.

+ Wymierzy¢ i wykonac otwory pod kotki montazowe wentylatora, kratki oraz termostatu.

+ Wysunac¢ wentylator oraz kratke z kanatu.

+ Wsuna¢ kanat w otwor w Scianie.

« Zdja¢ panel frontowy wentylatora (1), montowany na zatrzaski.

« Zdjac¢ pokrywe wentylatora (3), zabezpieczona wkretem (2).

« Odkrecic¢ docisk przewodu (4), przykrecony wkretami (10).



« Przeprowadzi¢ przewdd elektryczny w podwdjnej izolacji przez przepust wentylatora (11). Przewdd
doprowadzi¢ w takiej dtugosci, aby byto mozliwe podtaczenie do zaciskow zasilania (5).

Przed przymocowaniem wentylatora nalezy: usuna¢ obce przedmioty z wnetrza wentylatora; sprawdzi¢,

czy wirnik obraca sie swobodnie wprawiajac go w ruch reka.

« Wsunac wentylator (6) w kanat, a nastepnie przymocowac, wykorzystujac otwory montazowe (12).

UWAGA: Wentylator powinien by¢ y przep skierowanym do dotu.

« Zdjac¢ pokrywe termostatu (14), zabezpieczong wkretem (17).

« Przeprowadzi¢ przewdd elektryczny w podwdjnej izolacji przez przepust termostatu (18). Przewdd
doprowadzi¢ w takiej dtugosci, aby byto mozliwe podtaczenie do zaciskdw zasilania (16).

« Przymocowac termostat wykorzystujac otwory montazowe (19).

« Utozy¢ przewody elektryczne wentylatora oraz termostatu, a nastepnie podtaczy¢ zgodnie ze schematem
umieszczonym na rysunku 3.

« Zabezpieczy¢ przewdd przed wysunieciem, przy pomocy docisku (4).

« Zatozy¢ pokrywe wentylatora (3), a nastepnie zabezpieczy¢ wkretem (2).

« Sprawdzi¢ uszczelnienie kabli przytaczeniowych.
- Kabel przytaczeniowy musi by¢ tak zabezpieczony, zeby w przypadku zalania w zadnym wypadku woda nie
mogta wnikna¢ wzdtuz kabla do czesci pod napieciem.

« Natozy¢ panel frontowy wentylatora (1).

« Natozy¢ pokrywe termostatu (14), a nastepnie zabezpieczy¢ wkretem (17).

« Zdja¢ panel frontowy kratki (9), montowany na zatrzaski.

« Wsunac kotnierz kratki (8) w kanat.

« Przymocowac kratke, wykorzystujac otwory montazowe (13).

« Natozy¢ panel frontowy kratki (9).

« Ustawic zadang wartos¢ temperatury, przy pomocy pokretta termostatu (15).

UWAGA! Obracajacy sie wirnik moze zgnies¢ palce! Zabrania si¢ uruchamiania wentylatora
bez pokrywy zabezpieczajacej przed dotknigciem czesci ruchomych!

Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie wskazowki bezpieczenstwa s sprawdzone, a
zagrozenia wykluczone. Po uruchomieniu zwrdci¢ uwage na spokojng prace oraz prawidtowy przeptyw powietrza.
Obserwowac prace wentylatora (gtosnos¢ wentylatora, wibracje, pobdr pradu, mozliwo$¢ sterowania predkoscig
obrotowa).

Nalezy réwniez przypomnied, ze uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie aktualnych norm i moze ponosi¢
odpowiedzialno$¢ za nieszczesliwe wypadki wynikte z braku elementéw zabezpieczajacych.

Podtaczenie elektryczne

« Wykonanie przytacza elektrycznego i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia moze by¢ dokonane tylko
przez fachowcédw z uprawnieniami elektrycznymi.

« Nalezy bezwzglednie przestrzegac stosownych norm, przepiséw bezpieczenstwa oraz warunkdw technicznych
dla przytaczy przedsiebiorstwa dostarczajacego energie elektryczna!

« W tym przypadku konieczne jest zastosowanie wielobiegunowego odtacznika od sieci/wytacznika
rewizyjnego z otworem stykowym minimum 3 mm (PN-EN 60335-1)!

« Rodzaj sieci, napiecie i czestotliwos¢ musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

Wymiary
Wymiary zewnetrzne urzadzenia zostaty przedstawione na rysunku 4.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Utrzy ie w stanie spr Sci, konserwacja
« Podczas konserwacji nalezy korzysta¢ z obuwia ochronnego i uzywac rekawic ochronnych!
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« Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzega¢ norm bezpieczenstwa i przepisow BHP (PN-IEC
60364-3).

« Kanaly powietrzne wentylatora muszg by¢ wolne od ciat obcych - zagrozenie przez wyrzucane przedmioty!

« Nie przeprowadza¢ prac konserwacyjnych przy pracujacym wentylatorze!

« Jezeli odczuwalne lub styszalne sa nadmierne drgania, nalezy zleci¢ przeglad techniczny produktu
autoryzowanemu elektrykowi.

« Przerwy miedzy przegladami technicznym sa zaleznie od stopnia zabrudzenia wirnika, jednak nie rzadziej niz
€0 6 miesiecy!

« Sprawdzi¢ wirnik, czy nie wystepuja tam peknleaa

+ Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody zaistniak kutek nieod,| iedniej naprawy.

« W przypadku urzadzen w ktorych zastosowano silniki wyposazone w fozyska kulkowe ze ,smarowaniem na
caty okres uzytkowania” silnik nie wymaga smarowania.

Czyszczenie

W przypadku uszkodzenia izolacji istniej iebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym! Przed rozpoczeclem czyszczenla odliaczy¢ catkowicie wentylator od sieci
i zabezpieczyc przed p: ym wiac

« Oczysci¢ wilgotna $ciereczka panel frontowy oraz widoczne czesci obudowy.

« Nie stosowac agresywnych srodkéw rozpuszczajacych lakier!

« Nie wolno stosowac myjki wysokocisnieniowej lub strumienia wody!

« Przy czyszczeniu nalezy zwréci¢ uwage, aby woda nie trafita do wnetrza silnika elektrycznego lub puszki
taczeniowej.

« Na biezaco nalezy utrzymywac czystosc kratki na wlocie wentylatora.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji na sprawne dziatanie wentylatora wynosi 2 lata, od daty sprzedazy.

2. Gwarancja bez przewidywanych dokumentéw zakupu (paragon, faktura) jest niewazna.

3. Gwarancja objete sg wszelkie wady i uszkodzenia powstate z winy producenta.

4. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do producenta lub do miejsca zakupu.

5.Producent zobowigzuje sie do naprawy urzadzenia lub wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia reklamaciji.

6. Gwarancja nie objete sa uszkodzenia sprzetu powstate z winy uzytkownika w wyniku nieprawidtowej
instalacji, instalacji przez osoby nieuprawnione, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, niewtasciwego
transportu, przechowywania i konserwowania, uszkodzen powstatych na skutek samowolnego dokonywania
napraw oraz uszkodzen mechanicznych.

7.Instalacja i konserwacja nie jest objeta gwarancja.

8. Warunkiem sprawnego dziatania urzadzenia oraz dotrzymania warunkéw gwarancji jest wykonywanie
okresowej konserwacji przez osoby uprawnione min. co 6 miesiecy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu
Cywilnego (art. 577- 582).

Zakazuje sie umieszczania zuzytego sprzetu facznie z innymi odpadami.
Przekreslony symbol kosza na $mieci oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny po okresie uzytkowania, nie
moze by¢ wrzucany wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Symbol ten oznacza réwniez, ze produkty muszg by¢ selekcjonowane w przypadku ich
utylizacji. To urzadzenie zostato wykonane z materiatéw oraz komponentdw, ktére nadaja sie
do ponownego wykorzystania. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu
prowadzacym punkty zbiérki zuzytego sprzetu elektronicznego. Prowadzacy punkty zbidrki,
. w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system
umozliwiajacy oddanie tego sprzetu. Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu przyczynia sie
do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z

mozliwoséci obecnosci w sprzecie sktadnikow niebezpiecznych.
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Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu sie¢ do ponownego uzycia i odzysku, w tym
recyklingu, zuzytego sprzetu, na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na zachowanie wspdlnego
dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe s3 takze jednym z najwiekszych uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne
gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcéw wtérnych.



OPERATING MANUAL
cM

IMPORTANT NOTICE

Please read the Operating Manual carefully before attempting to install or service the fan! AWENTA shall not
be liable for any damage resulting from incorrect operation, non-intended use or unauthorized repair or
modifications of the product.

The Operating Manual and the installation instructions contained in it are an essential part of the product
equipment. The Operating Manual specifies important technical information and instructions for the operating
safety of the fan. Carefully read the installation instructions in the Operating Manual. Keep the Operating
Manual available for future reference. A copy of the Operating Manual can be downloaded from
www.awenta.pl

Warnings
The following safety symbols show important safety information. Follow all safety regulations and the safety
symbols shown in the Operating Manual to avoid injury and hazards.

Danger | Electrocution hazard p\  Attention
ger: - high voltage! rotating elements!
2

Safety precautions:

« This product can be used by children at least 8 years
old, by people with impaired physical and/or mental
abilities, and by people without any experience in or
understanding of the operation of the product, if
supervised or instructed by a competent adult in
the safe use of the product so that they understand
the relevant operating risks. This product is not a toy
and children should not play with it. Children
should not be allowed to clean or maintain the
product without supervision of an adult.

- The device is designed for permanent installation
and connection with the building electrical system.
The building electrical system connected to the
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fan must be capable of breaking live voltage
contact on all switching poles to fully isolate the
fan from power during Category Ill overvoltage
conditions, in accordance to applicable electrical
engineering regulations.

« The device is designed for installation at a
substantial height, i.e. 2.3 m above the floor. The
fan shall only be installed in a position and an
orientation specified in the Operating Manual,
given the necessary entry of the power cable into
the fan housing.

« Before servicing the fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker
against inadvertent operation.

« The fan installation design must prevent reverse flow of flue gas into the room from open flue gas exhaust
ducts and appliances operated with open flames.

« Never attempt to modify or alter the device without authorization.

« Before installing the device, verify the load bearing capacity of the installation substructure. Improper installation
fastening may result in damage or failure of the fan and hazards to the people nearby.

The device can be | | when its i ded

unqualified personnel.

use or i lled by

p

Application and operating conditions

« The device is designed to supply warm air from the room with a heat source (such as a closed fireplace or a
wood-fired stove) to an adjoining room.

«+ An example is shown in figure 5.

« The device is intended for handling air of normal quality or with a low dust content (with a particle
size < 10 pm) with low aggressiveness and humidity. The device is intended for operation in temperate climate
conditions and within the performance limits specified in the product catalogue.

« The device may be operated only in a permanent indoor installation and with its power supply line concealed.

« The maximum temperature of the medium handled by the air exhaust fan and the maximum ambient
temperature are +40°C.

« The device is an IPX4 and protection class Il device. The device can be installed in indoor moisture Zone 2, in
accordance with PN-IEC 60364-7-701, provided that the following requirements from the device manufacturer
are complied with:

1 - the correct wall-mounting position is maintained with a proper seal of the power supply line in the
grommet (see Section “Installation”)

2 - the air exhaust duct is secured by a cover from direct exposure to water per IPX4 and direct access to live
and/or rotating parts, including the fan rotor in motion.
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+ The device must be operated according to its intended use and within the performance limits specified on the
nameplate.

The connection of the device to the fixed electrical system must be made with NYM-O 2x1.5 mm? (H07V-K

2x1.5 mm?) cables with a maximum outside diameter of 8 mm.

+ Do not use the fan to handle the air with the following content:
- viscous contaminants prone to deposition in the fan,
- corrosive contaminants which may degrade the fan,
- flammable contaminants, including gas, vapours, mists or particulates which may form explosive mixtures
with air.

+ The device is equipped with ball bearings that are designed for a minimum operating life of 30,000 hours in S1
duty cycle at the maximum power output and the maximum ambient temperature.

« The control system must prevent extremely frequent power cycling.

Transport and storage

« Keep the fans in their original packaging in a dry, sheltered room.

« The transport and storage ambient temperature limits are -20 °C to +40 °C.

« Protect against impact and shocks. Transport the fan in its original packaging

« If the storage time exceeds 1 year, the motor bearings of the fan must be tested by turning the fan rotor by
hand before installation. The fan rotor must run smoothly.

« Dispose of the fan at the end of its operating life strictly in accordance with environmental protection and
waste management laws.

« Should it occur, damage caused by improper transport, handling, storage or commissioning will be
demonstrated and is not on warranty.

ACCESSORIES

Items of equipment:
- an exhaust fan (model WAB100)
-aroom thermostat
- a section of ventilation duct (@ 100 mm, length 300 mm)
- a ventilation grille

OPERATING PRINCIPLE

A properly programmed thermostat starts the exhaust fan, by means of which warm air will be supplied to an
adjacent (adjoining) room. The fan will switch off when the temperature drops in the room with a heat source.

INSTALLATION

The device shall only be installed, connected to electrical mains and commissioned for
use by qualified personnel in accordance with applicable laws !

Installation process

« Precise where the fan will be installed.

« Prepare power supply cables. Use NYM-O 2x1.5 mm? (HO7V-K 2x1.5 mm?) with a maximum outside diameter
of 8 mm.

NOTE: Make sure that the power supply cable is not live before starting work.

« Measure and make a hole for the unit duct (7) in the wall.

+ Measure and make holes for the fan, grille and thermostat mounting studs.

+ Remove the fan and grille from the duct.

« Slide the duct into the hole in the wall.

+ Remove the front clip-on panel (1) of the fan.

« Remove the fan cover (3) fixed with the screw (2).



« Unscrew the cable clamp (4) fastened with screws (10).

« Run the power cord in double insulation through the fan penetration (11). Insert a sufficient length of the cord
so that the wires can be connected to the power terminals (5).

Before attaching the fan, it is necessary to: remove foreign objects from inside the fan; check if the rotor

rotates freely by putting it into motion by hand.

« Slide the fan (6) into the duct and fasten it using the mounting holes (12).

NOTE: The fan should be d withtheg facing d ds.

- Remove the thermostat cover (14) fixed with the screw (17).

+ Run the power cord in double insulation through the thermostat grommet (18). Insert a sufficient length of the
cord so that the wires can be connected to the power terminals (16).

« Fix the thermostat using the mounting holes (19).

« Route the electrical wiring of the fan and the thermostat and then connect them according to the wiring
diagram in Figure 3.

« Protect the cable against sliding out, using the clamp (4).

- Fasten the fan cover (3) and secure with the screw (2).

« Check the tightness of the power cables.
-The power cable must be sealed to prevent ingress of water into the air exhaust fan along the power cable.

« Install the fan front panel (1).

- Fasten the thermostat cover (14) and secure with the screw (17).

« Remove the front clip-on panel (9) of the grille.

« Slide the grille flange (8) into the duct.

« Fix the grille using the mounting holes (13).

« Fasten the grille front panel (9).

« Set the desired temperature with the thermostat knob (15).

az ATTENTION! A rotating impeller can crush your fingers! It is forbidden to start the fan
A without a protective mesh against touching the moving parts!

First start

Start the fan only with all safety precautions in place and all hazards eliminated. Check that it runs steadily and the
air is handled efficiently

Check the operation of the fan (noise, vibration, the possibility to control the rotation speed).

Note that the fan user is liable for compliance with current safety standards and may be held liable for accidental
injury or death caused by failure to provide the required safety equipment.

Electrical connections

« Electrical connections and commissioning of the fan shall only be completed by qualified professional
electricians.

« Always follow the applicable standards, safety regulations and technical requirements specified by the power
company!

« The power supply line for the fan requires a multi-pole circuit breaker / isolation switch with a minimum
contact break gap of 3 mm (ref. PN-EN 60335-1)!

« The mains system, voltage and frequency must match the nameplate ratings of the fan.

Dimensions

Device dimensions are shown in Fig. 4.
MAINTENANCE AND CLEANING
Servicing and maintenance

« Use protective footwear and gloves during maintenance!
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+ During all maintenance and servicing works the electrical and OHS regulations (PN-IEC 60364-3) must be
observed.

« Before servicing the fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker
against inadvertent operation!

« The fan ductwork must be clear of foreign bodies: hazard of injury by objects blown out at a high speed!

« Do not attempt any maintenance when the fan is running or at live voltage!

« If excessive vibrations are felt or heard, have the technical inspection carried out by a qualified electrician.

+ The maintenance intervals depend on the actual contamination of the fan rotor and must not be longer than 6
months!

+ Check the fan rotor for cracks.

« The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from unprofessional repairs.

« For equipment where engines with ball bearings have been used with “lifetime lubrication’, the engine does
not require lubrication.

Cleaning

Electrocution hazard by damaged wiring insulation!
Before attempting to clean the fan, isolate it from the mains voltage with the circuit
breaker. Secure the circuit breaker against inadvertent operation!

« Clean the the visible parts of the housing with a damp cloth.

« Do not use aggressive paint solvents!

+ Do not clean with a high pressure cleaner or strong jets of water!

« Clean carefully to prevent water from entering the motor or the terminal box.
« Always keep the grille at the inlet of the fan ducts clean.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

1.The warranty period for the proper operation of the fan is 2 years, from the date of sale.

2.The warranty rights and obligations will be void and null without demonstrating a proof of purchase
(a receipt or an invoice).

3.The warranty covers all defects and damage attributable to the manufacturer.

4. Have your product delivered for warranty servicing to the manufacturer or the original seller.

5. The manufacturer undertakes to repair the product or replace it with a new counterpart within 14 days from
filing your warranty complaint.

6.The warranty does not cover any of the following: damage to the product attributable to improper or
unqualified installation, operation against the intended use, improper transport, storage and/or
maintenance, any faults attributable to unauthorized repairs, or any accidental damage.

7.The warranty does not cover the installation or the maintenance of the product.

8.For all matters not provided for by this Warranty Certificate, the Polish Civil Code (Articles 577- 582) shall
apply.

Do not dispose of waste electrical equipment with household waste.

The crossed-out wheelie bin symbol on this product means that it is waste of electrical and electronic
equipment (WEEE) at the end of its operating life and shall not be disposed with household
waste. The crossed-out wheelie bin symbol specifies that the product is subject to obligatory
waste segregation schedules for proper disposal. The product is made from recyclable
materials and components. The product user is required to return the product which has
become WEEE to a WEEE collection unit. The operators of WEEE collection units, including

. local WEEE locations, product resellers and other WEEE collection locations managed by local
authorities form a proper waste disposal system. Proper WEEE disposal helps avoid harmful
effects to humans and the environment from the risk caused by hazardous components this product may
contain. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling, of
used up appliances, and it is the stage where attitudes are created that impact the preservation of the
common being the clean natural environment.
I



Households are among the leading consumers of small appliances and equipment. A rational management of
operation and disposal of small appliances and equipment will contribute to efficient recycling.
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PYKOBOACTBO MO 3KCIUJTYATALUA
cM

BAXHAA UHOOPMALUA

Moxanyicra, BHUMaTeNbHO 03HAKOMbTECh C 3TUM PYKOBOLCTBOM Mepesl YCTaHOBKOW 1 APYTUMIN AeCTBUAMY,

cBA3aHHbIMK € paboToii BeHTUnATopa! Komnanma AWENTA He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a yuiep6,
W B pesy Te P i 3KCAnyaTaunm, wc He no Ha

HeCaHKLMOHVUPOBaHHOTO PeMOHTa UAn MoanduKauum ycTpoincTea.

HacTosujee pykoBOACTBO MO yCTaHOBKE ABNAETCA HEOTbEMIEMON YacTbio MPOAYKTa U COAEPKUT BaxHYIO

TeXHNYeckylo MHGOPMaLMio, a TakxKe ykasaHua no GesonacHocTi. C pyKOBOACTBOM MO yCTaHOBKe crieflyeT

BHMMAaTENIbHO 03HAKOMMUTLCA W XPaHUTb B JOCTYMHOM MecTe [N1A flanbHeiiliero Ncnonb3osaHus. PyKoBOACTBO

M0 3KCNyaTaLmm Takxke AOCTYNHO Ha Be6-caiite www.awenta.pl

MpepynpexpaeHun
CUMBObI, NpeACTaBNeHHbIE HUXe, ABMAIOTCA Mpeaynpexpalowmmi 3Hakamu 6esonacHoctn. C uenbio
npeAynpexaeHna pucka TPaBMUPOBAHNA 11 BOSHUKHOBEHWA ONacHbIX CUTYaLuii, HeobxoAnmo cobniopaTb Bce
npasuia TeXHMKn 6830I'IBCHOCTVI, B TOM 4ncne, yKasaHuA B BUAE nNpedynpexaatowx 3Hakos, NpuBeeHHbIX B
HacToALemM JoKyMeHTe!

Puck nopaxenus BHumaHve!
BHUmaHme,
ONaCcHOCTS! 3NEKTPUYECKIM TOKOM 4 Bpaujalowmxca
: - Bbicokoe HanpsxeHue! £ anemeHTOB!

YKa3zaHusa no 6e3onacHocTu:
« [laHHbIV NMPUOOP MOXKET UCMONb30BaTbCA AETbMU,
AOCTUTILIMMKM 8-NeTHero Bo3pacTa W cTapuie, a
TaKXKe NLUAMN C OrPaHNYEHHbIMK GU3NYECKMMU,
CEHCOPHbBIMU UM YMCTBEHHBIMI BO3MOXHOCTAMM
WA He MMeLWMMN onbiTa U HeobXoaMMbIX
3HaHWI, TOMbKO MOA MPUCMOTPOM WAW nocse
00BbACHEHUI Mo 6e30MacHOMYy MCMOJIb30BaHUIO
npubopa M TONbKO B TOM Cjlyyae, €C/IN OHWU
MOHMMAIOT CTerneHb OMacHOCTW, CBA3AHHOW C ero
npyMeHeHneM. [eTV He [OO/MKHbl urpatb ¢
npubéopom. OUncTKa 1 06CNYKMBaHKE HE [OJIKHbI
NpoBOANTLCA AeTbMI 6€3 NPUCMOTPA B3POCSIbIX.
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«YCTpONCTBO NpefHa3HayeHO ANA MOCTOAHHOIO
NOAKMOYEHNA K CTAaLUMOHAPHOW NeKTPUYEeCKON
CUCTEME BHYTPM MOMeLLeHnin, 06opyaoBaHHOM
cpeacTBaMy UM YCTPOMCTBAMM C KOHTAKTHbIMU
3a30pamMn  Ha BCex MOMcax, KoTopble
obecneumBaloT MOMHOE OTK/OUYEHNE B YC/IOBUAX
nepeHanpsaxeHua lll Kateropumn, B COOTBETCTBUN C
NONOKEHUAMU, NPUMEHNMOWN K TaKOW CUCTEME.
+YCTPONCTBO NpefHa3HayeHO AnA YCTaHOBKM Ha
BblCOTE 2,3 M Hag MNOMOM, WCKIUYUTENbHO B
COOTBETCTBMM C OMUCAHMEM W YKa3aHUAMMU,
npvBedeHHbIMA B HacToAWEM PYKOBOACTBE, B
YaCTHOCTH, OTHOCUTENbHO Tpebyemoro
NONOXKEHUA YCTaHaBNMBAeMOro YCTPOWCTBA, B
CBA3N C HEOOXOAMMOCTbIO NMPOKIAAKM NPoBOAa
NUTaHWA B KOPMYC BEHTUAATOP.

+ Mpu BbINOAHEHNM I0BBIX PABGOT, CBA3AHHBIX C 0BCAYKMBAHNEM BEHTUNATOPA, €70 HEOGXOANMO OTKIIIOUUT OT
CETV NUTAHVIA 1 3aLUUTUTb OT HEMPOW3BOSILHOTO BKIIOYEHNS.

« CnepyeT NpeAnpuHATL HEOOXOANMbIE MePbI AR NPE[OTBPALLEHNA 0BPATHOTO NOTOKa ra3oB B MOMELLEHME 13
OTKPbITbIX bIMOBbIX KaHaN0B N APYTUX YCTPOICTB C OTKPLITLIM MAaMeHeM.

+ KaTeropumuecku 3anpeluaeTcs ocyLecTBATb Kakue-1nbo MoANrKaLmm ycTpoiicTea.

« Mepen Tem Kak NPUCTYNUTb K MOHTAXY, ClIeAyeT NPOBEPUTb HECYLLYIO CIOCOBHOCTL KOHCTPYKLIMOHHBIX SNIEMEHTOB,
K KOTOPbIM YCTPOICTBO 6yAET NPUKPEMNNEHO, NOCKOMbKY HECOOTBETCTBYIOLIEE KPEMIIEHIE MOXKET NPUBECT C
MOBPEXAEHNIO YCTPOIICTBA, a TaKXKe CO3AaBaTb ONACHOCTb 1A MIOAEHA, KOTOPbIE HAXOAATCA MOBAN3OCTH.

yCTPOﬁ(TBO MOXeT NpeAcTaBNATb €060l NICTOYHUNK ONACHOCTH, €C/IN OHO ncnonb3yeTca ana
uenel?l, OT! oT peal aemMoro  uci win  yc

nepc
o]

Cdepa npumeHeHns v ycnosus pa6oTbl

« YcTpoicTBO npep| 0 Ans nep Tenaoro Bo3gyxa U3 MOMeLIeHNsA, B KOTOPOM HaxoauTcs
VCTOYHUK Tenna (Hanpymep, 3aKpbITblil KaMVH WAV JPOBAHAA Neyb), B COCEJHEE MoMelLeHNe.

« Mpumep UCNoNb30BaHMA NPeACTaBeH Ha PUCYHKe 5.

« YCTPOWCTBO MpefHasHauyeHo ANA BbITAXKI HOPMaNbHOTO BO3[yxa WK COflepXalliero Hebonbluoe KoImMyecTso
nbiny (pasmep yacTuy < 10 MKM), B HU3KO arpeccuBHOIA, BNaXKHOW CPefie N yMEPEHHOM KMaTe, a Takke B
3aBUCYMOCTM OT SKCTTyaTaLMOHHbIX XapaKTepUCTUK Moaent - cM. Katanor.
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« JKCnnyaTauma yCTpoCTBa AOMyCKaeTca UCKMIOUNTENBHO NPK ero CTaMOHapHOM MOHTaXe BHYTPY 3AaHua, a
TaKXe HafleXXHO 3aLLyTe CETeBOrO MPOBO/A.

MakcmmanbHO aonycTMan TemnepaTtypa oKpy»atoLeii cpeabl coctasnaet 40°C.

CreneHb 3alnTbl BbITAXHbIX BEHTUNATOPOB - IPX4, Knacc 3awmthl - Il KaTeropus, NO3TOMY OHW AOMKHbI
yCTaHaBNMBaTbCA B COOTBETCTBUU C TpeboBaHuaMU cTaHaapTa PN-IEC 60364-7-701, B 30He 2 BlaxHbIX
MoMeLLeHNIi NPU YCIOBUM COBMIOAEHNA TPeBOBAHUI NPOVN3BOAUTENSA OTHOCUTENBHO:

1 - HapnexXallero HaCTEHHOro MOHTaXa, rePMETUYHOCTY NUTAIOLEro NPOBOAA B KabenbHOM BBOAE (CM. NYHKT
MOHTaX).

2 - 3aWuTbl KaHana 1A oTBOfa BO3/yXa KPbIWKOW Knacca 3awutbl IPX4, npegoxpaHaioleil BEHTUNATOP OT
HenocpeACTBEHHOrO NMPOHUKHOBEHMA BOAbI, @ TakXe OT JOCTyna K pa6quM 3N1eMeHTam - Bpallalowmmca
nonacTam.

Mcnonb3ynTte ycTPOWCTBO TOMbKO MO Ha3HAYeHWI0 W B COOTBETCTBUM C MapKUPOBKOW, yKa3aHHON Ha
HOMWHANbHOM LLNTKE.

MoaknioueHne ycTpoiicTBa K C PHOI  3NeKTPonpoBoA; A TbCcA €
uc p NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 mm?) ¢ maKc!
AnameTpom 8 Mm.

BeHTUNATOP He MOXeT UCMO/b30BaTLCA /1A OTBOAA BO3AYXa, COfEPIKALLEro:

- BA3KME NPUMeCH, KOTopble MOTyT OCelaTb Ha YCTPOWCTBE,

- KaycTnyeckne Npumecy, KoTopble MOryT HebNaronpUATHO BANATL Ha YCTPOCTBO,

- NPUMeCK CMecell roploYlX BELECTB B BIAE ra3oB, MapoB, TYMaHOB U MbifiK, KOTOPble B COYETaHUM C BO3AYXOM
MOryT CO3/1aBaTb B3PbIBOOMNACHYI0 aTMOChEpy.

YCTPONCTBO OCHALLEHO LLAPUKOMOALLMIHMKaMU, PacCYUTaHHbIMM ANA paboTbl B TeYeHUE, Kak MUHUMYM, 30 000
YacoB, Npu 3KcnayaTaumm S1 ¢ MaKCMManbHOWM MOLLHOCTBIO NMPY MaKCManbHO [ONYCTUMON Temnepatype
OKpyatoLLei cpeabl.

Cuctema ynpaBneHUA He MOXeET [oMnycKaTb Ype3MepHOW Harpysku yCTPOWCTBa C 4acTbiMM MycKamm u
OCTaHOBKaMW.

Py

TpaHCNOpTMPOBKa 1 XpaHeHue

+ BeHTUNATOPbI CneayeT XpaHuTb B OPUTMHANbHOWM YNakoBKe, B CyXOM MeCTe, 3alLMLLEHHOM OT aTMOChEpPHbIX
0CafiKoB.

« Temnepatypa XpaHeHVA 1 TPaHCMOPTUPOBKI cocTasnAeT oT -20°C fo +40°C.

« VI36eratb TONYKOB 1 yAapoB. TPaHCMOPTUPOBKA BEHTUNATOPOB [OMKHA OCYLIECTBAATLCA B OPUTMHABHOM
yrnaKoBKe.

« ECM CpOK XpaHeHus YCTpOWCTBa mMpeBblaeT 1 roA, Nepef YCTaHOBKOW HeoOXOAWMO NpoBepuUTh
YHKLMOHMPOBaHME NOALWMNHUKOB iBUraTeNs, NOBOpaumBas pabouee KOeco BPyUHy!Ho.

. Ymnmsauvm AOMKHA  OCYLLECTBNIATLCA  SKONOrMyYeckum CI'IOCOsOM, B COOTBETCTBUM C MONOXEHUAMN
3aKOHOpaTeNbCTBa.

« [apaHTVA He PacnpPOCTPaHAETCA Ha MOBPEXAEHUSA, BO3HMKLLME B pe3yfibTaTe HempaBUbHOM TPAHCMOPTVPOBKYA,
XpaHeHWA Un 3anycka.

OCHALLEHUE

SnemeHTbl 060pyAOBaHNA:

- BbITAXHOW BeHTUNATOpP (Moaens WAB100)

- KOMHaTHbII TepMocCTaT

- Y4aCTOK BEHTUNALMOHHOTO KaHana (@100, anvHa 300 Mm)
- BEHTUNALMOHHAA peLleTka

NPUHLN BEACTBUA

lpaBunbHO 3anpPorpaMM1POBaHHbIN TePMOCTaT OyAieT 3anyckaTb BbITAXHON BEHTUNATOP, C MOMOLLbIO KOTOPOro
Tennblii BO3ayx OyAeT nocTynatb B cocefiHee (Mpuneratoljee) nomelyeHne. BeHTUnATop BbikloYaeTca npu
CHUKEHWV TeMMNepaTypbl B MOMELLEHII C UICTOYHNKOM Tenna.
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MOHTAX

MoHTax, noaknoueHne K 3MEKTPOCET M 3anyCcK BEHTUNATOPa AO/IKEH BbINONHATHCA
' WUCKNIOUNTENbHO ¢ I nepc B COOTBETCTBMW C AECTBYIOWMMN
L] L
npoqecc MOHTaXa

« TouHo onpefenuTb MecTo, rae GyaeT yCTaHOB/EH BEHTUATOP.

« MoproToBbTe Kabenu NUTaHUA.

« Uicnonbzyitte NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 Mm?) ¢ MaKc| P! it pom 8 mm.

BHUMAHME: Nepep Hauanom paboTbl y6eauTech, 4to Kabenb NUTaHNA He Anop

« BbinonHuTe pasmeTKy 1 NpocBepsInTe OTBEPCTE MOJ, KaHan ycTponcTsa (7) B CTeHe.

« BbinonHuTe pasmeTKy v NpOCBEp/NTE OTBEPCTUA MO MOHTaXHble A6enn BEeHTUNATOPa, pelweTku K
TepmocTaTa.

+ BbiTalLuTe BEHTUNATOP 1 pelLeTKy 13 KaHana.

+ BcTaBbTe KaHan B oTBepCTYE B CTEHE.

+ CHUMMTE NepefHIolo NaHesb BeHTUNATopa (1), ycTaHaBAMBaeMyIo C MOMOLLbIO 3aLLeNOK.

« CHAMMTE KPBILLKY BEHTUNATOPA (3), 3aKpenieHHyo Wwypynom (2).

« OTBUMHTUTE 3aXMM NPoBOAa (4), NpUKpenseHHbIN Wwypynamu (10).

« MponoxuTe 3neKTpuyecknii NPOBOZ, B ABOHON 130AALMK Yepes KabenbHblii BBOA BeHTUnATOpa (11). Mposopa
NPOTAHUTE Ha TaKoe PacCTOAHIE, KOTOPOE NO3BOJINT €ro NOAKMIOUNTD K KnemMam nuTaHus (5).

Mepep ycraHoBKOW BeHTUAATOpPA Tb Cnepylole AeiCTBUA: YAanNTL NOCTOPOHHNE
npeAMeTbl N3 BEHTUAATOPA; NPOBEpPUTb, CBOGOAHO NN BpalyaeTcs poTop, NPUBOASA €ro B
BpYUHyO.

+ BcTaBbTe BeHTUNATOP (6) B KaHan, a 3aTeM 3aKpenuTe ero, 1Crosb3ys MOHTaXHble oTBepcTyA (12).

BHUMAHMUE: Ka6enbHblii BBOJ BEHTUNATOPA AOMKEH 6biTb HanpaBneH BHM3 MOCAEe YCTaHOBKW

BeHTUNATOpA.

« CHUMUTE KPbILWLKY TepMocTaTa (14), 3aKkpenseHHyto wypynom (17).

« [ponoxuTe neKTpUYeCcKnii NPOBOA B 4BOWMHOI M30MALMK Yepe3 KabenbHblii BBOA TepmocTata (18). Mposop
NPOTAHUTE Ha TaKoe PAacCTOAHIE, KOTOPOE NO3BOMNT €ro NOAKMIOUNTD K Knemmam nutaHus (16).

+ 3aKpenuTe TepmMOCTaT, UCMONb3yA MOHTaXHble oTBepCTUs (19).

« MponoxuTe 3neKTpuUyecKe NPoBOAa BEHTWUNATOPA W TEPMOCTaTa, a 3aTeM BbIMOMHUTE MOAKMIOYEHNE B
COOTBETCTBIM CO CXeMOW MOAKMIOUEHUA, NPefCTaBNEHHON Ha PUCYHKe 3.

+ 3aWMTITE NPOBOA OT BbICOBbIBAHWA MNPV NOMOLLY 3aXKIMa (4).

« YcTaHOBUMTE KPbILLKY BEHTUNATOPA (3), 3aTeM 3akpenuTe ee Wypynom (2).

« MpoBepbTe repMeTUUHOCTb COEANHUTENbHDIX Kabeneit.
- CoenHuTenbHbIN Kabenb omKeH GbiTb 3aKpenseH TakiM 06pa3om, YTobbl B C/lyyae 3aTOMMeHNs, BOAa He
MOrf1a IPOHUKHYTH MO Kabenio K AeTanam, HaxoAALLMMCA NOf HaNPAXKEHVeM.

« YcTaHOBUTE NepepHioio NaHenb BeHTunATopa (1).

« YcTaHOBUMTE KPbILWKY TepMocTaTa (14) 1 3akpenuTe ee wypynom (17).

+ CHUMMTE NepefHIolo NaHenb peleTKy (9), ycTaHaBN1BaeMylo C MOMOLLbIO 3allenokK.

« BcraBbTe pnaHell pelueTky (8) B KaHan.

« 3aKpenuTe pelleTKy, UCMofb3yA MOHTaXHble oTBepcTUsA (13).

« YCTaHOBUTE NepefHIolo NaHenb peeTku (9).

« YCTaHOBUTE HYXKHYIO TeMmepaTypy C IOMOLLbIO Py4KM TepmocTaTa (15).

BHUMAHUE! Bpawaiwweeca paboyee Koneco MOXeT p Tb Bawm !
& 3anpeuwjaeTca 3anyckaTb BEHTUNATOP 6e3 3alUTHON CETKW MPW KacaHWM ABVKYWMUXCA
2 vacrei!

Mepsbil 3anyck

3anycK ycTpoIiCTBa MOXET BbIMOMHATLCA TOMBKO MOCIE UCKIOUEHA MOTEHLMANbHBIX PUCKOB 11 O3HAKOMIEHUA
CO BCEMW VHCTPYKLMAMW MO TexHuKe Ge3onacHocTu. Mocne 3anycka cnepyeT y6e[uTbcs, YTO BEHTUNATOP
paboTaeT paBHOMEPHO, @ BO3/yLUHbIi MOTOK.
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Habntogatb 3a paboTor ycTpoiicTBa (OTCYTCTBMEM Luyma, BUOPALMM, NOTPeGaeHnemM TOKa, BO3MOXHOCTbIO
yNpaBneHns CKOPOCTbIO BPALLEHUA).

CreglyeT TakXe MOMHWUTb, 4YTO MOJb30BaTeNb HECeT OTBETCTBEHHOCTb 3a COGMiofeHre AeiCTBYIOWMX
HOPMaTMBOB W MOXET HeCTW OTBETCTBEHHOCTb 33 TPaBMWPOBaHWE B pesynbrate OTCYTCTBUA CPeACTB
6e30nacHoOCTU.

3neK'rpw|ecxoe nogknw4yeHne

. 3J'IeKTp0MOHTa>K n l'lepBblﬁ 3anyck yCTpOI?ICTBa MOXET BbINOJIHATLCA TOJIbKO CneynanmcTamu, Kotopble UMelT
COOTBETCTBYIOLLYIO KBaNMUKaLWio.

+ Heobxoaumo cTporo cobniofiaTb COOTBETCTBYlOL|ME HOPMATVBbI, MpaBuia TeXHUKN 6Ge30macHOCTU W
TeXHU4eckne ycnosua npu UCNosib3oBaHUN COE[Z[VIHGHI/II?I KOMMaHuu, KOoTopaA ABNAETCA NOCTaBWMKOM
3neKkTpoaHeprum!

+B 3TOM cnyuyae Heo6XOAMMO WCMONb30BaTb MHOFOMOMIOCHBIV Pa3befiNHNTENb CETeBOTO/KOHTPOJIbHOMO
nepeknoyaTena ¢ KOHTaKTHbIM 3a30POM, COCTaBAAIOLLNM, Kak MUHUMYM, 3 MM (PN-EN 60335-1)!

« Tun CeTn, HanpAXeHne N YyactoTa [O/IKHbI COOTBETCTBOBATb MHd)OpMaLLI/II/l, I'Ipl/lBe/ZleHHOIh Ha HOMVHanbHON
Tabnuuke.

Fa6apuTbli: fabapuThl OTAENbHBIX MOAENeiN NPeACTaBAEHbI Ha M306paxKeHNM 4

TEXHWYECKOE COAEPXAHME N OYMNCTKA

MoppepaHue B COCTOAHUM FOTOBHOCTU K paboTe 1 TexHU4YecKoe ob6cnyKnBaHme

+ Bo Bpema TexHMueckoro obcayXuMBaHUA YCTPONCTBA, HEOOXOAMMO WUCNONb30BaTh 3alUTHYlO 06yBb 1
3alnTHble Nepyatku!

Bo Bpema nposeaeHnA paboT, CBA3aHHbIX C TEXHUYECKNM COAePXKaHeM YCTPOCTBa, HeobXxoanuMo cobnioaath
npasuna TexHNKM 6e3onacHoCTy 1 oxpabl Tpyaa (PN-IEC 60364-3).

Mepen Tem Kak NpucTynuTb K paboTam Mo TeXHUYECKOMYy OBCMyXMBaHWIO BEHTUNATOPa, Heobxoaumo
OTK/IOUUTD HaNpsXeHe 1 3alUUTUTL YCTPOWCTBO OT HenpejHaMepPeHHOro BKIOYeHNA!

13 BEHTUNALIMOHHDBIX BO3JYXOBOOB CIeAlyeT yAanuTh BCe NOCTOPOHHME YacTuLibl U NpeMeTbl - PUCK BbiIGpoca
NOCTOPOHHIX YacTUL, UK NpesmeToB!

Bo Bpema paboTbl BeHTUNATOpa 3amnpeljaeTca BbIMOHATL Kakue-nnbo paboTbl MO ero TeXHUYeckomy
obcnymBaHmio!

« Mpu upe3mepHoi BUGPaLWK, CneayeT MOPYYNTb BbINONHEHNE TEXHUYECKOTO OCMOTPa 3NeKTPUKY
aBTOPK30BaHHOTO CEPBUCHOTO LIEHTpa.

Cpokn npoBefileHNA TeXHNYeCKOro OCMOTPa 3aBUCAT OT CTeMeHW 3arpAsHeHus pabouero Koneca.
MpodunakTyeckmnii OCMOTP YCTPOIICTBa AOMKEH MPOBOANTLCA HE Pexe, YeM Kax/ble 6 mecALes!

« MpoBepuTb TeXHMYECKOE COCTOAHME paboyero Koneca Ha NpeMeT OTCYTCTBUA TPELLVH.

- Mpon3BoanTenb He HeCET HUKaKOWl OTBETCTBEHHOCTM 3a yuwep6, BO3HMKWWI B pesynbraTe
HECOOTBETCTBYIOLIEro PeMOHTa.

B cnyyae ycTpOWCTB, B KOTOPbIX YCTaHOBNEHbI ABUraTeN C LWAPUKOMOALWMMHAKAMU CO «CMa3Kol Ha Becb
nepro NCNoNb3oBaHNsA, ABUraTeNb He TpebyeT cMasKu.

Ouncrka
Mpn ouncrke 6. cobniopatb ocTop Tb, 4TOGbl He NOBPeANTb U30AALMIO
3N1eKTPNYECKOro NPOBOAa, YTO MOXET NPUBECTU K pucka nop
anekTpuyeckum Tokom! Mepep Tem Kak MPUCTYNUTb K OYMCTKE, C/ielyeT MONHOCTbIO
OTCOEAVHNTb BEHTUIATOP OT CeTU MUTaHWA U 3aWUTUTb ero OT HenpeAHaMepeHHOro

BKNloYeHus!

+ OUNCTUTL NEPeAHIOD NaHEsb 1 HapyXXHbIE SNIEMEHTbI KOPMYCa BIaKHOI TKaHbIO.

+ He ncnonb3oBatb arpeccuiBHble CPeACTBa, PACTBOPSAIOLLME KPACKyY!

+ He NpnmeHATb OUNCTKY € MCMONb30BAHNEM MOVKIA BbICOKOTO AaBNIEHNA U BOAAHON CTpyM!

+Mpn ouncTke cnepyer y6eanTbCA, 4TO BOAA HE MPOHWKAET BHYTPb 3MEKTpofBUraTens uau B
pacnpefenuTenbHyto KOPoGKy.

+ Beerpa cnepyet copepxaTb B UNCTOTE BO3AyX03aGOPHYIO PELLETKY BEHTUAATOPA.
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YCNOBUA TAPAHTUN

1. FapaHTUIHDBIN CPOK Ha UCMPaBHYI0 PaboTy BEHTUIATOPA COCTABAAET 2 rofja, OT AaTbl NPOAAXN.

2. TapaHTnA 6e3 JOKYMEHTOB, NOATBEPKAALNX MOKYMKY (CYET, GaKTypa), CYMTaeTCA HefieiCTBUTENbHO.

3. FapaHTml PacnpoCcTpaHAETCA Ha BCe [.]Ed)eKTbl N noBpexaeHna, BO3HUKLWKNE NO BUHE NPON3BOAUTENA.

4. MoBpexpaeHHoe 060pyA0BaHIe [OMKHO GbITb BO3BPaLLEHO NPOU3BOAUTENIO MU B COOTBETCTBYIOW|MIA MYHKT
npoaaxu.

5. MpousBoguTenb 0653yeTCA NPOM3BECTU PEMOHT YCTPONCTBA WM 3aMEHUT €ro HOBbIM B TeueHune 14 JHell ¢
AaTbl NOAayun NpeTeH3nn.

6.apaHTnA He PacmpPOCTPaHAETCA Ha MOBpPeX/AeHNA 060pPy[OBaHUA MO BUHE MOJb3oBaTeNs B pesynbTaTe
HenpaBWIbHOMO MOHTa)xa WA YCTaHOBKU HEKBa}'II/Id)I/ILLI/lpOBaHHbIMVI nmuamn, a Takxe B pe3ynbrate
MCNONb30BaHNA YCTPONCTBA HE MO Ha3HaueHMIo, HeCOOTBETCTBYIOWIE TPAHCMOPTUPOBKM, XPaHeHUs 1
TEXHUYECKOro cogepxaHunsa, CaMOCTOATENIbHOIO PEMOHTa U MeXaHUYyeCKuUx I'IOBpe)KJIleHI/Iﬁ.

7.TapaHTVA He PacnpOCTPAHAETCA Ha MOHTaX 1 TEXHNYECKOE COAePXKaHUe YCTPOIICTBa.

8.B Bonpocax, He NMpPeAyCMOTPEHHbIX HACTOALEN rapaHTUel, NPUMEHSIOTCA MONoXeHUA [paxaaHcKoro
Kkopaekca Pecny6nuku Monblwa (art. 577- 582).

Uc p AYT Tb BMECTe C APYrumMim GbITOBbIMYN OTXOAaMM.
CMBON MepeyepKHYTOTO MYCOPHOTO KOHTeliHepa 0603HauyaeT, YTO MCMONb30BaHHOE 3MeKTpUYeckoe 1
3NEeKTPOHHOE 06Opy/OBaHME He MOXET YTWUAN3MPOBATbCA BMECTe C APYrMU GbITOBbIMU
oTxoAamu. 3TOT CUMBOJ TaKxKe O3HauaeT, YTo Nepeq yTUnn3aLyein HeOHXOAMMO OCYLIECTBNATL
pasfenuTenbHbI C6Op TakUX NPOAYKTOB. [laHHOE YCTPOMCTBO M3rOTOBMIEHO 3 MaTepuanos n
KOMMOHEHTOB, ~KOTOpble MOAJIeXaT MOBTOPHOMY —MCMoOnb3oBaHWo. Mcnonb3osaHHoe
obopyAoBaHMe nonb3oBaTenb 06A3aH MepeAatb B MYHKT c60pa MCMONb30BAHHOMO
B 2"CKTPVHECKOTO U 3neKTPOHHOrO o6opyaoBaHuA. Jlnla, OTBETCTBEHHbIE 3a MyHKTbI cHopa
OTXOI0B, BK/OYaA MECTHble OpraHu3auui, TOProBble TOUKM U MYHWULUNanbHble eanHNLb,
ABNAIOTCA CETbIO, NO3BONAKLEN OCYLECTBAATL HAANEKALLYIO YTUAN3ALMI0 UCTIONb30BaHHOTO 060PYAOBaHMA.
lMpaBunbHas yTUAM3aLma NCnonb3oBaHHOTO 060PYAOBaHNA CMOCOOCTBYET NPeOTBPALLEHNI0 HEXEeNaTeNbHbIX
nocneacTBIiA ANA 3A0POBbA NIOAEN 1 OKPYXalolLeil Cpeibl B pe3ynbTaTe BO3[ENCTBIA ONACHbIX KOMMOHEHTOB,
NpUCYTCTBYIOWMX B 060PYAOBaHNN. [loMallHUe XO3ANCTBA UTrPAIOT BaKHYIO POJib B COAECTBUM MOBTOPHOMY
MCMO/b30BaHMIO 1 BOCCTAHOB/IEHIIO UCMONb30BAHHOTO 060PY/I0BaHNA, B TOM YMCTE, ero nepepaboTke.
Takoe copeiicTBME CBUAETENBCTBYET O MOHMMAHWK 3HAUNMOCTU AEACTBUI OBLIECTBEHHOCTH, HANPaBEHHbIX Ha
OXpaHy OKpyXaloleil cpefibl, OT KOTOPOW 3aBUCKT Bceobllee Gnaro. CeKTop JOMALIHMX XO3ANCTB ABNAETCA
Takke OAHUM U3 KpyrMHelWwux mnonb3osateneii Menkoro o60pyAoBaHKA, MO3TOMY OT paLMOHaNbHO
YTUAM3aLUN OTXOAI0B, OCYILECTBNAEMON [JOMALIHVAMI XO3ANCTBAMY, 3aBUCKT 3PEKTUBHOCTb NepepaboTki
1CMo/b30BaHHOTO 060PYAOBaHIA 1 NOMyYeHUEe BTOPUYHOTO ChIPbA.
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NAVOD K OBSLUZE
cM

DULEZITE INFORMACE

Prosime Vas, abyste si pozorné precetli tento ndvod pred montazi a kazdou jinou cinnosti, kterd souvisi s
obsluhou ventildtoru! Firma AWENTA nenese odpovédnost za $kody zpusobené chybnou obsluh
pouzitim v rozporu s uréenim nebo v diisledku neautorizované opravy nebo zmény.

Tento montazni navod predstavuje soucast vyrobku a obsahuje dilezité technické informace a pokyny tykajici
se bezpecnosti provozu ventildtor(l. Montazni navod si pozorné prectéte a uschovejte na dostupném misté,
abyste ho mohli pouzit kdykoliv pozdéji. Navod k obsluze je k dispozici také na webovych strankach
www.awenta.pl

Varovani

Nasledujici symboly predstavuiji z hlediska technické bezpecnosti vystrazna oznaceni. K tomu, abyste se vyhnuli
riziku Urazu nebo nebezpecné situaci, musite dodrzovat viechny bezpecnostni instrukce, které jsou v tomto
dokumenty uvedené u téchto symbold!

Pozor nebezpedil Riziko Urazu elektrickym ) Pozor
pect proudem - vysoké napéti! na rotujici prvky!
A

Bezpecnostni pokyny:

- Tento elektrospotiebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8
let, osoby se snizenymi télesnymi a mentalnimi
schopnostmi a dale osoby, které nemaji nalezité
zkusenosti nebo informace pro obsluhu tohoto
elektrospotiebice, jen pokud bude zajistén jejich
dohled nebo instruktaz o bezpecném pouzivani
elektrospotrebice tak, aby riziko, které s nim souvisi,
bylo pro né srozumitelné. Je zakazano, aby si déti
hraly se spotrebicem. Déti nesméji bez dohledu
dospélych provadét cisténi nebo udrzbu spotrebice.
« Zafizeni je urceny k trvalému zapojeni do stalé
elektroinstalace uvniti mistnosti, které jsou
vybavené prostredky nebo zafizenimi pro preruseni
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obvodu na viech podlech a které zajistuji plné
odpojeni pro lll. kategorii pfepéti v souladu s
predpisy pro takovou elektroinstalaci.

Zafizeni je urCeny k montazi ve velké vysce, tj. 2,3 m
nad podlahou, a pouze v souladu s popisem a
pokyny tohoto navodu, které se tykaji zejména
pozice jeho montdze z hlediska zavedeni
napdjeciho kabelu do plasté.

« Pfi kazdé praci s ventilitorem musite spotiebi¢ zcela odpojit z elektrické sité a zabezpecit ho proti
opakovanému zapojeni.

« Prijméte takova opatteni, ktera zabranuji zpétnému vniknuti plyni do mistnosti z otevienych spalinovych
kanall nebo z jinych zafizeni, kterd vyuzivaji otevieny ohen.

« Je zakazano provadét svévolnou prestavbu nebo tpravu spottebice.

« Pfed montazi spotiebice zkontrolujte nosnost konstrukénich soucasti, k nimz bude pfipevnény, protoze
nespravna montaz muze vést k jeho poskozeni nebo zni¢eni a muze také predstavovat nebezpeci pro osoby,
které se nachazeji v nejblizsim okoli.

Zafizeni mize byt nebezpeéné, pokud bude pouzito v rozporu s uréenim nebo jeho montaz
provede neproskolena osoba.

Oblast pouziti a provozni podminky

« Zafizeni je ur¢eno k distribuci teplého vzduchu z mistnosti, ve které je zdroj tepla (napf. uzavieny krb nebo
kamna na dfevo), do sousedni mistnosti.

« Priklad poutZiti je na obrazku ¢. 5.

« Zafizeni je urceno pro pfepravu normélniho vzduchu nebo obsahujiciho néjaky prach vzduchu (velikost
castic < 10 um), véetné malo agresivniho a vlhkého vzduchu v umirnéném podnebi a v rozsahu jejich
vykonnostnich charakteristik, viz katalog.

« Je dovoleno ovladat zafizeni instalované trvale pouze uvnitt budovy, ¢imz je zajisténa nedostupnost napajeciho
kabelu.

+ Maximalni pfipustna teplota okoli a okolniho prostfedi je 40 °C.

« Odtahové ventilatory jsou v souladu se stupném kryti IPX4 pro ochranu tfidy Il, a mohou byt instalovany v
souladu s normou PN-IEC 60364- 7-701 v zéné Il vihkych mistnosti v souladu s pozadavky vyrobce:

1 - spravnd instalace v poloze stény, ktera udrzuje tésnost pfivodniho kabelu v ohebném potrubi (viz montazni
navod).

2 - ochrana vystupniho kanalu s krytem, ktery zajistuje ochranu ventilatoru proti pfimému plsobeni vody v
tfidé IPX4 a proti pfistupu k aktivnim ¢astem - rotujici vrtule.

« Zafizeni pouzivat pouze v souladu s jeho ur¢enim a v souladu s oznacenim na Stitku.

- Pro zapojeni zafizeni do pevné elektrické instalace je tieba provést vodici NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K
2x1,5 mm?) s maximalnim vné&j$im primérem 8 mm.

« Ventilator se nesmi pouzit k ¢erpani vzduchu obsahujiciho:

- lepkavé necistoty, které se mohou usadit na zafizeni,

- Ziravé necistoty, které mohou nepiiznivé ovlivnit zafizeni,

- kontaminace smési hotlavych latek ve formé plynd, vypard, mlhy a prachu, které v kombinaci se vzduchem
mohou vytvéret vybusnou atmosféru.
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« Zafizeni vybavené kulickovymi loZisky jsou urceny pro provoz nejméné 30 000 hodin pfi provozu S1 s
maximalnim vykonem pfi maximalni pfipustné teploté okoli.
- Ridici systém nem(ize dovolit extrémni praci s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Doprava a skladovani

« Ventilatory skladujte v originalnim obalu na suchém misté, které je chranéno proti povétrnostnim srazkam.

« Teplota v misté uskladnéni a béhem prepravy se mlize pohybovat v rozmezi od -20 °C do +40 °C.

« Vyhnéte se naraztim a tderiim. Ventilatory prepravuijte v originalnim obalu.

« Pokud jste ventilator skladovali bez provozu déle nez 1 rok, musite pfed jeho montazi zkontrolovat spravné
fungovani motorovych loZisek a to tak, Ze vyzkousite volny pohyb rotoru rukou.

« Likvidaci elektrospotiebice provedte fddné a ekologicky, v souladu s pravnimi predpisy.

- Skody zp(isobené nespravnou dopravou, uskladnénim nebo sputénim je potieba prokazat a nevztahuje se na
né zaruka.

PRISLUSENSTVI

Prvky soupravy:

- odtahovy ventilator (model WAB100)

- pokojovy termostat

- Usek ventila¢niho kanalu (@100, délka 300 mm)
- ventilacni mfizka

POPIS CINNOSTI
Spravné naprogramovany termostat spusti odtahovy ventilator, ktery bude teply vzduch pienaset do pfiléhajici
(sousedni) mistnosti. Ventilator se vypne, kdyz teplota v mistnosti se zdrojem tepla klesne.

MONTAZ

Montaz, zapojeni do elektroinstalace a spusténi mohou provadét vyhradné proskoleni
zaméstnanci a pouze podle platnych piedpisi !

Postup pfi montazi

« Urcit presné misto, kde bude ventildtor namontovany.

- Pipravit napéjeci kabely. Pouzit kabely NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 mm?) s max. vné&j$im primérem
8mm.

UPOZORNENI: Pred zahéjenim prace se ujistéte, ze napajeci kabel neni pod napétim.

« Vyméfit a vyvrtat otvor ve sténé pro kanal zafizeni (7).

« Vyméfit a vyvrtat otvory pro hmozdinky ventilatoru, mfizku a pro termostat.

« Vysunout ventilator a mfizku z kanalu.

« Zasunout kanal do otvoru ve sténé.

« Sejmout celni panel ventildtoru (1), ktery je upevnény pomoci zapadek.

« Sejméte kryt ventilatoru (3) zabezpeceny Sroubem (2).

« Odsroubovat pfitlak vodice (4) pfisroubovany $rouby (10).

« Protdhnout elektricky kabel s dvojitou izolaci prichodem ventildtoru (11). Kabel protdhnout na takovou délku,
aby bylo mozné ho zapojit do svorek napéjeciho zdroje (5).

Pied pfipevnénim ventilatoru je tieba: odstranit cizi predméty z vnitiku ventilatoru; uvést rotor

ventilatoru do pohybu rukou a zkontrolovat, zda se volné otaci.

« Nasunout ventilator (6) do kanalu upevnit s vyuzitim montéznich otvord (12).

UPOZORNENI: ilator musi byt an tak, aby priichod sméroval dolii.

« Sejmout termostatu (14), ktery je zajistén Sroubem (17).

« Protdhnout elektricky kabel s dvojitou izolaci priichodem termostatu (18). Kabel protahnout na takovou délku,
aby bylo mozné ho zapojit do svorek napéjeciho zdroje (16).
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« Upevnit termostat pomoci montéaznich otvord (19).

« Usporadat elektrické vodice ventilatoru a termostatu a potom zapojit podle schématu na obr. 3.

« Zabezpecit vodic proti vysunuti pomoci svorky (4).

« Nasadit kryt ventilatoru (3) a zajistit Sroubem (2).

« Zkontrolovat utésnéni pfivodnich kabeld.
- Privodni kabel musi byt zabezpeceny tak, aby v piipadé zatopeni nemohla voda v zadném pfipadé
proniknout podél kabelu k soucastkam, které jsou pod napétim.

« Nasadit ¢elni panel ventilatoru (1).

« Nasadit kryt termostatu (14) a zajistit Sroubem (17).

« Sejmout celni panel mizky (9), ktery je upevnén zapadkami.

« Zasunout pfirubu mfizky (8) do kanalu.

« Upevnit mfizku pomoci montaznich otvord (13).

« Nasadit ¢elni panel mizky (9).

« Nastavit zddanou hodnotu teploty oto¢nym knoflikem termostatu (15).

ﬁ/ POZOR! Rotujici obézné kolo muze rozdrtit prsty! Je zakdzéano spoustét ventilator bez
& ochranne;j sit proti dotyku pohyblivych casti!

Prvni spusténi

Ke spusténi miizete pristoupit teprve tehdy, pokud jsou dodrzeny viechny bezpe¢nostni pokyny a jsou vylou¢ena
veskerd rizika. Po spusténi sledujte, zda ventilator funguje bez problémi a zda dochazi k fadnému proudéni
vzduchu.

Sledujte préci ventilatoru (hlasitost, vibrace, spotiebu elektfiny, moznost ovladani rychlosti otacek).

Méjte také na paméti, ze uzivatel je zodpovédnych za dodrzeni aktudlnich norem a mlze nést odpovédnost za
nehodu v diisledku chybéjicich zabezpecovacich prostiedk.

Elektrické zapojeni

« Elektrické zapojeni a prvni spusténi mlze provést pouze specialista, ktery je opravnén provadét
elektroinstalacni prace.

+ Bezpodminecné dodrzujte pfislusné normy, bezpecnostni predpisy a technické podminky pro zapojeni, které
stanovuje spolecnost zajistujici dodavku elektrické energie!

- V takovém pripadé je nezbytné pouzit vicepolovy odpinac ze sité/revizni vypinac s minimalni vzdalenosti mezi
kontakty 3 mm (PN-EN 60335-1)!

« Druh sité, napéti a frekvence museji byt shodné s tdaji, které jsou uvedené na vyrobnim stitku.

Rozméry
Rozméry zafizeni jsou uvedeny na obrazku 4.

UDRZBA A CISTENI
Zajisténi funkéniho stavu, udrzba

« Béhem udrzby pouzivejte ochrannou obuv a ochranné rukavice!

« Béhem viech udrzbovych praci dodrzujte bezpe¢nostni normy a predpisy BOZP (PN-IEC 60364-3).

« Pred zahajenim prace s ventildtorem musite odpojit jeho napajeni a zajistit ho proti pfipadnému zapojeni!

« Vzduchové kanaly ventildtoru museji byt zbavené cizich téles — nebezpeci zplsobené odlétavajicimi
predméty!

« Pokud je ventilator v provozu, je zakdzano provadét udrzbové prace!

« Jestlize pocitujete nebo slysite nadmérné vibrace, musite zajistit technickou prohlidku vyrobku u
autorizovaného elektrikare.

« Prestavky mezi technickymi prohlidkami zavisi na mife znecisténi rotoru, maximalni interval je viak 6 mésict!

« Zkontrolujte rotor, zda neobsahuje praskliny.

« Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za skody, ke kterym dojde v dUsledku nespravné opravy.
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« V piipadé zafizeni, ktera pouzivaji motory vybavené kulickovymi loZisky s,mazanim po celou dobu
pouzivani’, motor nevyzaduje mazani.

Cisténi

V piipadé p iizolace j bezpedi urazu elektrickym proudem!
Pied zahajenim cisténi zcela odpojte ventilator z elektrické sité a zabezpecte ho proti
opakovanému zapojeni!

- Celni panel a viditelné ¢asti plasté ocistéte vihkou utérkou.
« Nepouzivejte chemicky agresivni Cistici prostredky, které rozpoustéji lak!
« Je zakdzéno poutzivat tlakovou my¢ku nebo proud vody!

« Pri ¢isténi dbejte na to, aby do elektromotoru nebo pfipojovaci krabice nepronikla voda.
« MFizku na vstupu do ventildtoru udrzujte priibézné v Cistoté.

ZARUCNI PODMINKY

1. Zaru¢ni doba na spravnou funkénost ventilatoru trva v délce 2 leta, od data prodeje.

2. Zaruka bez piedlozenych dokladui o prodeji (Uctenka, faktura) je neplatna.

3. Zaruka se vztahuje na veskeré zavady a skody zavinéné vyrobcem.

4. Poskozené vybaveni musite dodat vyrobci nebo na prodejnu, kde jste vyrobek zakoupili.

5.Vyrobce se zavazuje opravit vyrobek nebo ho vyménit za novy ve Ihiité 14 dnii od data oznameni reklamace.

6. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyroku, k némuz doslo zavinénim uzivatele, a to v diisledku nespravné
instalace, instalace provedené neopravnénymi osobami, provozu vyrobku v rozporu s jeho uréenim,
nespravné prepravy, uskladnéni a udrzby, poskozeni, ke kterému doslo v dlsledku svévolného provadéni
oprav, nebo v diisledku mechanického poskozeni.

7.Na montéz a udrzbu se zaruka nevztahuje.

8.V zélezitostech, které nejsou upraveny touto zarukou, maji uplatnéni ustanoveni polského obcanského
zékoniku (¢l. 577-582).

Je zakazano likvidovat opotiebeny elektrospotiebic spolecné s komunalnim odpadem.

Symbol pieskrtnuté odpadni nadoby znamena, Ze elektrické a elektronické spotiebice nelze po ukonceni doby
jejich Zivotnosti likvidovat spolecné s jinym komunalnim odpadem z domacnosti. Tento
symbol také oznacuje, Ze tyto spotiebice museji byt v pfipadé jejich likvidace nalezité
vytfidény. Tento elektrospotiebi¢ byl vyrobeny z materiall a soucasti, které jsou vhodné k
recyklaci. Uzivatel je povinen odevzdat opotiebené zafizeni jako elektroodpad v misté sbéru
elektroodpadu. Osoby, které provozuji mista pro sbér elektroodpadu, véetné mistnich sbérnych

B ™ist, prodejen nebo obecnich sl:)érnych dvord, vytvareji pfislusny systém, ktery umoznuje
odevzdavat tento druh odpadu. Radna likvidace vyslouzilych elektrospotiebicd, které ze své

podstaty obsahuji nebezpecné latky, pfispiva k predchéazeni dasledkim, které jsou skodlivé pro lidské zdravi a

Zivotni prostiedi. Domécnosti plni dilezitou roli tim, Ze pfispivaji k druhotnému vyuziti a recyklaci vyslouzilych

elektrospotiebicl. Na této Urovni se utvareji postoje, které maji vliv na udrzovani vefejnych statk(, mezi néz

patii ¢isté Zivotni prostiedi. Domacnosti jsou také jednim z nejvétsich uzivateld drobnych elektrospotiebicl a

racionalni nakladani s nimi ma vliv na opakované vyuzivani druhotnych surovin.
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POUZIVATELSKA PRIRUCKA
CcM

DOLEZITE INFORMACIE

Pred montézou a pred kazdou inou ¢innostou, ktora sdvisi s pouzivanim a s drzbou ventilatora, oboznamte sa
s touto priruckou! Spoloénost AWENTA nezodpoveda za pripadné Skody spésobené nespravnym
pouzivani hodnym s uréenim zariadenia, alebo nasledk i ych oprav ¢i tprav.

Tato pouzivatelskd prirucka je stcastou vyrobku a st v nej uvedené dolezité technické informacie a pokyny,
ktoré sa tykaju bezpecnosti pouzivania ventilatorov. S pouzivatelskou priruckou sa dokladne a désledne
obozndmte, a uchovavajte ju na dostupnom mieste, aby sa dala v buduicnosti v pripade potreby pouzit.
Pouzivatelska prirucka je dostupna aj na webovom sidle www.awenta.pl

Varovania

Nasledujice symboly predstavuju vystrazné znaky tykajuce sa technickej bezpecnosti. Aby ste predisli
pripadnym Urazom a nehodam, ako aj inym ohrozeniam, dodrziavajte vietky bezpecnostné predpisy, ako aj
pokyny znazornené symbolmi, ktoré st uvedené v tomto dokumente!

Pozor Riziko zasahu el. pridom ) Upozornenie
nebezpecenstvo! - vysoké napatie! na rotujuce prvky!
2

Bezpecnostné pokyny:

« Toto zariadenie mézu pouzivat deti vo veku od 8
rokov, ako aj osoby s obmedzenymi fyzickymi,
senzorickymi a rozumovymi schopnostami, ako aj
osoby, ktoré nemaju prislusné vedomosti a
skusenosti, ak budu pod neustdlym dohladom,
alebo ak boli predtym prislusne zaskolené o
spOsobe pouzivania zariadenia bezpecnym
spésobom, a pochopili riziko, ktoré suvisi s
pouzivanim tohto zariadenia. Deti sa so zariadenim
nesmu hrat. Deti bez dozoru dospelej osoby nesmu
zariadenie Cistit, ani vykonavat jeho udrzbu.

« Zariadenie je urené na pevné pripojenie, k pevnej
elektroin3talacii vo vnutri miestnosti, ktora ma nalezite
chranené vsetky vodice (istiCe, prudové chranice),
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zaruCujuce plné odpojenie v pripade skratu
kategorie lll, podla prislusnych predpisov, ktoré sa
tykaju takych instaldcii.

« Zariadenie je ur¢ené na montaz v znacnej vyske,
tzn. 2,3 m nad podlahou. lba podla opisu a
pokynov, ktoré su uvedené v tejto prirucke,
predovsetkym tykajucich sa pozadovanej polohy
montaze, vzhladom na spbésob privedenia
napajacieho kabla do plasta.

« Pri vykonévani akychkolvek prac, ktoré suvisia s ventildtorom, zariadenie uplne odpojte od el. napédtia a
zabezpecte pred opatovnym zapnutim.

« Prijmite nélezité opatrenia, ktoré znemoznia spatny prietok plynov do miestnosti z otvorenych dymovodov
alebo plynov z inych zariadeni s otvorenym ohriom.

« Zariadenie v Ziadnom pripade samostatne neprerabajte ani neupravuijte.

« Pred montazou zariadenia skontrolujte nosnost konstrukénych prvkov, ku ktorym bude zariadenie pripevnené,

pretoze nespravne pripojenie moze viest k poskodeniu alebo k zni¢eniu zariadenia, a tiez predstavuje riziko a
ohrozenie pre osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti.

Zariadenie sa moze stat nek ¢né, ak bude pouzité nezhodny dsok alebo ak bude

P! y

Rozsah pouzivania a prevadzkové podmienky

« Zariadenie je urcené na distribuciu teplého vzduchu z miestnosti, v ktorej sa nachadza zdroj tepla (ako napr. krb
alebo pec na drevo) do susednych miestnosti.

« Priklady poutzitia st predstavené na obr. 5.

« Zariadenie je urcené na distribiciu normélneho vzduchu alebo vzduchu s malym mnozstvom prachu
(velkost ciastociek < 10 um)malo agresivneho a vlhkého, v miernom klimatickom pasme, ako aj v rozsahu
charakteristicky vydatnosti daného modelu (pozrite katal6g).

+ MoZze sa pouzivat iba zariadenie, ktoré je pevne namontované, vo vnutri budovy, a napéjaci kabel musi byt
namontovany tak, aby nebol k nemu volny pristup.

+ Maximalna pripustna teplota prostredia a okolia je +40 °C.

+ Odsavacie ventilatory splfiaju poziadavky stupfia ochrany IPX4, ochrannej triedy Il, a mézu byt namontované
podla normy PN-IEC 60364-7- 701 v oblasti 2 vlhkych miestnosti pod podmienkou, ze budu splnené
poziadavky vyrobcu tykajtce sa:

1 - spravnej montéze na stene so zachovanim tesnosti napéjacieho kabla vo flexibilnej priechodke (pozrite bod
Montaz).

2 - zabezpecenia vystupného kanala s krytom zarucujicim ochranu ventilatora pred priamym pésobenim vody
so stupriom ochrany IPX4 ako aj pred pristupom k aktivnym castiam - otacajucej sa vrtuli.

+ Zariadenie pouzivajte vyhradne iba v silade s jeho urcenim a podla parametrov, ktoré si uvedené na
vyrobnom $titku.

« Zariadenie pripojte k elektroinstalacii s pouzitim kablov NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) s
maximalnym vonkajsim priemerom 8 mm.
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« Ventilator sa nemdze pouzivat na odsévanie vzduchu, ktory obsahuje:
- lepkavé necistoty, ktoré sa mézu usadzovat na zariadeni,
- Zieravé necistoty, ktoré mozu mat negativny vplyv na zariadenie,
- netistoty zmesi horlavych latok v podobe plynov, par, hmiel a prachu, ktoré v spojeni so vzduchom mézu
vytvarat vybusnu atmosféru.

« Zariadenia, v ktorych sa pouzivaji gulkové loziska, si uréené na prevadzku minimalne 30 000 hodin, pri
prevéadzke S1 s maximalnym vykonom pri maximalne pripustnej teplote okolia.

« Riadiaci systém nemdze dovolit extrémne pracovné podmienky s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Preprava a skladovanie

« Ventilatory skladujte v originalnom obale na suchom mieste bez vplyvu poveternostnych podmienok.

« Na mieste skladovania a pocas prepravy udrziavajte teplotu v rozsahu od -20°C do +40°C.

« Zabrante Giderom a padom. Ventilatory prepravujte v originalnom baleni.

« V pripade, ak sa ventilatory skladuju dlhsie nez 1 rok, pred montazou skontrolujte pretocenim rotora rukou, ¢i
loziska motora funguju spravne.

« Opotrebované zariadenie likvidujte nélezitym sposobom, ekologicky, podla platnych miestnych predpisov.

« Zaruka sa nevztahuje na pripadné skody sposobené nespravnou prepravou, skladovanim alebo spustenim.

VYBAVENIE

Prvky vybavenia:

- odsévaci ventilator (model WAB100)

- izbovy termostat

- Usek ventila¢ného kanéla (@ 100, dizka 300 mm)
- ventilacna mriezka

OPIS FUNGOVANIA

Spravne naprogramovany termostat bude naleZite spustat odsavaci ventilator, ktory bude odvadzat teply
vzduch do susednej miestnosti. Ventilator sa vypne, ked klesne teplota v miestnosti so zdrojom tepla.

MONTAZ

Monta3. pri k elektroinitala

ii a

ripojeni p ie méze podla platnej legislativy vykonat
iba kvalifikovany technik!

Postup montaze

« Presne urcite miesto, v ktorom bude ventildtor namontovany.

- Pripravte napéjacie kable. Pouzite NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) s maximalnym vonkaj$im
priemerom 8 mm.

POZOR: Predtym, nez zacnete az, sk lujte, ¢i ajaci kabel nie je pod napétim.

« Odmerajte a vyvitajte v stene otvor na kanal zariadenia (7).

+ Odmerajte a vyvftajte otvory na montazne koliky ventilatora, mriezky a termostatu.

« Vysurite ventilator a mriezku z kanéla.

« Vsurite kanal do otvoru v stene.

« Zlozte celny panel ventilatora (1), ktory sa upeviuje zapadkami.

« Zlozte veko ventilatora (3), zabezpecené skrutkou (2).

« Odskrutkujte blokovaciu svorku kabla (4), upevnent skrutkami (10).

« Pretiahnite elektricky kabel v dvojitej izolacii cez priechodku ventilatora (11). Kabel musi mat takd dizku, aby sa
dal pripojit k svorkam napajania (5).

Pred upevnenim ventilatora: z vnutra ventilatora

rotor a skontrolujte, Ci sa otaca slobodne.

« Ventildtor (6) vsurite do kandla, a nasledne upevnite, pouzite montézne otvory (12).
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POZOR: Ventilator musi byt namontovany tak, aby priechodka smerovala dole.

« Zlozte veko termostatu (14), zabezpecené skrutkou (17).

« Pretiahnite elektricky kabel v dvojitej izolacii cez priechodku termostatu (18). Kabel musi mat taku dizku, aby sa
dal pripojit k svorkam napajania (16).

« Upevnite termostat pouzite montazne otvory (19).

« UloZte napajacie kable ventilatora a termostatu, a nalezite ich pripojte, dodrzte schému uvedent na obr. 3.

« Kabel zabezpecte proti vytiahnutiu zatlacenim svorky (4).

« Zalozte veko ventilatora (3), a nasledne zabezpecte skrutkou (2).

« Skontrolujte tesnost pripojnych kablov.
- Pripojny kabel musi byt zabezpeceny tak, aby voda v pripade zaliatia v ziadnom pripade neprenikla pozdiz
kabla k prvkom, ktoré st pod napatim.

« Zalozte celny panel ventilatora (1).

« Zalozte veko termostatu (14), a nasledne zabezpecte skrutkou (17).

« Zlozte celny panel mriezky (9), ktory sa upeviuje zapadkami.

« Vsunite prirubu mriezky (8) do kanala.

« Upevnite termostat (13), pouzite montazne otvory.

« Zalozte celny panel mriezky (9).

« Nastavte pozadovan teplotu regulaénym kolieskom termostatu (15).

4 POZOR! Rotujlice obezné koleso méze rozdrvit prsty! Je zakazané spustit ventilator bez
g ochrannej mriezky proti dotyku pohyblivych casti!

Prvé spustenie

Zariadenie mozete spustit az vtedy, ked' si dodrzané vietky bezpecnostné pokyny, a su vylucené vietky

ohrozenia. Po spusteni si viimnite, ¢i ventilator pracuje spravne, pokojne, a ¢i vzduch nalezite prechadza.

Pozorujte, ako ventilator pracuje (hlasitost ventilatora, vibracie, spotreba pridu, moznost ovladania uhlovej

rychlosti).

Tiez pripominame, Ze to pouzivatel zodpoveda za zachovanie prislusnych predpisov noriem a mdze byt

zodpovedny za pripadné Urazy a nehody, spésobené nasledkom nepouzivania zabezpecujtcich a ochrannych

zariadeni.

Pripojenie k el. napétiu

« Pripojenie k elektroinstalacii, ako aj prevedenie prvého spustenia, moze vykonat iba certifikovany technik s
nélezitymi kvalifikdciami.

+ Bezpodmienecne dodrziavajte prislusné bezpecnostné normy, predpisy a technické podmienky, stanovené
vasim distribitorom elektrickej energie!

« V tomto pripade sa musi pouzivat viacvodicovy odpéjac od el. siete/revizny vypinac so sty¢nym otvorom s
rozpatim minimalne 3 mm (PN-EN 60335-1)!

- Typ siete, el. napétie a frekvencia sa musia zhodovat s parametrami, ktoré st uvedené na vyrobnom stitku.

Rozmery: Rozmery jednotlivych modelov su predstavené na obr. 4.

UDRZBA A CISTENIE

Udrziavanie v bezporuchovom stave, tidrzba

« Pocas vykondvania Udrzby pouzivajte ochranni obuv a ochranné rukavice!

« Pocas vykondvania vietkych cinnosti stvisiacich s idrzbou a cistenim dodrziavajte predpisy a normy BOZP
(PN-IEC 60364-3).

« Ventilator predtym, nez zacnete vykonavat akékolvek prace, odpojte od el. napatia a zabezpecte pred
opatovnym zapnutim!

+ Vo vzduchovych kandloch ventilatora nesmu byt Ziadne cudzie predmety - riziko suvisiace s vyhodenymi
predmetmi!
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« Ked'je ventilator spusteny, v ziadnom pripade nevykonavajte na nom nejaké prace!

« V pripade, ak citite alebo pocujete, ze ventilator prilis vibruje, poziadajte autorizovaného elektrikéra, aby
vykonal technicku kontrolku.

« Technické kontroly musia byt vykonavané pravidelne aspon raz za 6 mesiacov, alebo ¢astejsie, podla drovne
zaspinenia rotora!

« Skontrolujte rotor, ¢i nie je prasknuty.

« Vyrobca nezodpoveda za pripadné skody sposobené nasledk a vyk j opravy.

« V pripade zariadeni, v ktorych sa pouzivaji motory s gulkovymi IOZ|skam| ktoré st ,namazané na celé
obdobie pouzivania®, také motory sa nemusia dodato¢ne mazat.

Cistenie

kod. 1

V pripade p izolacie pecenstvo zasahu el. pridom!
Ventilator pred tym, nez ho za¢nete ¢istit, uplne odpojte od el. napatia a zabezpedte pred
opétovnym zapnutim!

« Vlhkou handrickou ocistite celny panel a viditelné casti plasta.

« Nepouzivajte agresivne cistiace pripravky, ktoré by mohli rozpustit lak!

« V ziadnom pripade nepouzivajte vysokotlakovy cisti¢ alebo prid vody!

« Pred cisteni zabezpecte, aby voda neprenikla do vnutra elektromotora alebo do pripojnej el. krabice.
« Mriezku ventilatora priebezne udrziavajte v nalezitej Cistote.

ZARUCNE PODMIENKY

1. Zaru¢na lehota na spravne fungovanie ventilatora je 2 roky, pocitajlc od dna predaja.

2. Zéruka bez pozadovanych dokladov o nakupe (pokladnicny blok, faktura) je neplatna.

3. Zéruka sa vztahuje na vietky chyby a poskodenia vzniknuté z viny vyrobcu.

4. Poskodené zariadenie doructe vyrobcovi alebo na miesto nakupu.

5.Vyrobca sa zavazuje, Ze zariadenie opravi alebo vymeni na nové v priebehu 14 dni od dia nahlasenia
reklamacie.

6.Zéaruka sa nevztahuje na poskodenia zariadenia, ktoré vznikli z viny pouzivatela nasledkom nespravnej
montéze, nespravneho vykonania montaze neautorizovanou osobou, nespravneho pouzivania nezhodného
s urenim zariadenia, nespravnej prepravy, uchovavania a Udrzby; ako aj poskodenia, ktoré vznikli
nasledkom neautorizovanych oprav, ako aj nasledkom mechanickych poskodenti.

7.Zaruka nezahftia montéz a Gdrzbu.

8.Vo veciach, ktoré tato zaruka neupravuje, icinné s predpisy Obcianskeho zékonnika PR (¢lanky 577 - 582).

Opotrebované zariad sav ziad pripade ie vyhad Fdo k alneho odpad
Symbol preciarknutého kosa na odpadky znamend, ze elektrické a elektronické zanademe sa po skonceni
pouzivania nemoéze vyhadzovat do komunalneho odpadu. Tento symbol tiez znamena, ze odpad z takych vyrobkov
sa musi v pripade likvidacie prislusne triedit. Toto zariadenie je vyrobené z materialov a z komponentov, ktoré sa
daju opatovne spracovat. Pouzivatel je povinny opotrebované zariadenie odovzdat do prislusného miesta zberu
opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni. Subjekty, ktoré sa zaoberaju spractivanim opotrebovanych
zariadeni, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky statnej sprévy, vytvaraju prislusny systém, ktory
kazdému umoznuje odovzdat také zariadenie. Spravna likvidacia opotrebovaného zariadenia
pomaha predist $kodlivému vplyvu a negativnym désledkom na ludské zdravie a zivotné
prostredie, vzhladom na nebezpecné latky, ktoré su v zariadeni. Kazda domécnost ma dolezitu
ulohu v procese opatovného pouzitia a ziskania surovin, vratane recyklacie, z opotrebovanych
zariadeni, v tejto etape sa formuju postoje, ktoré vyrazne ovplyviuji zachovanie spolo¢ného
b, akym je cisté Zivotné prostredie. Domacnosti su tiez jednym z najdélezitejsich
pouzivatelov malych spotrebicov a ich raciondlne pouzivanie na tejto etapy ovplyviiuje moznost ziskat druhotné
suroviny.

28



29



Rys. 3

Fig.3
WN306p. 3
Obr.3
L
N
R N E P I BN
| 1 1 1
| 1 1 1
| 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
. N L | .3 4 1
Wentylator / Fan /BeHTtunstop / Termostat / Thermostat / Tepmoctart /
Ventilator / Ventilator Termostat / Termostat
Rys. 4
Fig.4
N306p. 4
Obr.4
3 2
-~ -
300 170
325
12 .13
=] o
=3 =3
- -
S
77 300 | |20

30



Rys.5
Fig.5
WN306p. 5
Obr.5

I=

\[

31



Awenta Producent / Manufacturer / lfpouzgodumens / Vyrobce / Vyrobca:
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