INSTRUKCJA OBStUGI WENTYLATORA :
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WAZNE INFORMACJE

Prosimy o uwazne przeczytanie tej instrukgji przed montazem i kazda inng czynnoscia zquanq z praca przy

wentylatorze' Flrma AWENTA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z b g

godnego z przeznaczeniem lub w wyniku nieautoryzowanych napraw lub zmian.

Niniejsza instrukcja montazu stanowi cze$¢ produktu i zawiera wazne informacje techniczne i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa pracy wentylatoréw. Instrukcje montazu nalezy uwaznie przeczytac i
przechowywaé w dostepnym miejscu celem poézniejszego jej wykorzystania. Instrukcja obstugi dostepna
réwniez na stronie internetowej www.awenta.pl

Ostrzezenia

Ponizsze symbole stanowia znaki ostrzezenia pod wzgledem bezpieczeristwa technicznego. W celu unikniecia
ryzyka obrazen i sytuacji zagrozenia nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa, wzglednie
symboli umieszczonych na tym dokumencie!

Uwaga Mozliwos¢ porazenia pradem ) Uwaga
niebezpieczenstwo! - wysokie napiecie! - wirujace elementy!
A

Wskazania bezpieczenstwa:

+Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych
i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci
sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub
instruktaz odnosnie do uzytkowania sprzetu w
bezpieczny sposéb, tak aby zwigzane z tym
zagrozenia byty zrozumiate. Dzieci nie powinny
bawic sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

- Wentylator jest przeznaczony do podtaczenia na
state, do statej instalacji elektrycznej wewnatrz
pomieszczen, wyposazonej w srodki lub urzadzenia
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majace przerwy stykowe na wszystkich
biegunach, zapewniajgce petne odfgczenie w
warunkach przepie¢ kategorii Ill zgodnie z
przepisami dotyczacymi takiej instalacji.

- Wentylator jest przeznaczony do montazu na
znacznej wysokosci tj. 2,3 m nad podtoga. Tylko
zgodnie z opisem i wytycznymi niniejszej instrukgji
w szczegodlnosci dotyczacych jego wymaganej
pozycji montazu ze wzgledu na wprowadzenie
przewodu zasilajgcego do obudowy.

« Przy wszystkich pracach z wentylatorem nalezy wytaczy¢ catkowicie urzadzenie z sieci i zabezpieczy¢ przed
ponownym wiaczeniem.

« Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazéw z otwartych
kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem.

« Niedopuszczalne sa samowolne przerébki lub modyfikacje urzadzenia.

« Przed montazem urzadzenia sprawdzi¢ no$nos¢ elementéw konstrukcyjnych, do ktérych bedzie ono

przymocowane, gdyz niewfasciwe zamocowanie moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
urzadzenia, a takze moze stwarzac zagrozenie dla 0séb znajdujacych sie w poblizu.

d

Urzadzenie moze stac sie niebezpieczne, jesli ie uzyte niezgodnie z przeznaczeniem
lub ie i | przez niewy lony personel.

Zakres stosowania i warunki pracy

« Wentylatory osiowe przeznaczone sa do tfoczenia powietrza normalnego lub zawierajacego nieco pytu
(wielko$¢ czastek < 10 um), mato agresywnego i wilgotnego, w klimacie umiarkowanym oraz w zakresie ich
charakterystyki wydajnosci, patrz katalog.

« Dopuszcza sie eksploatacje urzadzenia zainstalowanego wytacznie na state, wewnatrz budynku z
zapewnieniem niedostepnosci do przewodu zasilajacego.

« Wentylatory osiowe moga by¢ montowane w kanatach wentylacyjnych oraz bezposrednio w $cianach jako
wentylatory wyciggowe (rys.4).

« Maksymalna dopuszczalna temperatura o$rodka i otoczenia wynosi 40°C.

« Wentylatory osiowe sg zgodne z stopniem ochrony IP44, klasy ochrony | i mogg by¢ zainstalowane zgodnie z
PN-IEC 60364-7-701 w strefie Il wilgotnych pomieszczen pod warunkiem zastosowania sie do wymagan
producenta dotyczacych:

1 - prawidtowego montazu w pozycji $ciennej z zachowaniem szczelnosci przewodu zasilajacego w przepuscie
elastycznym (patrz punkt montaz).

2 - zabezpieczeniem kanatu wylotowego ostona zapewniajaca ochrone wentylatora przed bezposrednim
dziataniem wody w klasie IP44 oraz przed dostepem do czesci czynnych - obracajagcym sie $migtem, lub
zastosowaniem kanatu wylotowego dtugosci réwnej co najmniej 1,5 m mocowanego metodami
wymagajacymi uzycia narzedzia w celu dostepu do wentylatora.

« Wentylator stosowa¢ tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z oznaczeniem na tabliczce
zZnamionowej.
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- Podtaczenie wentylatora do stalej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem NYM-O 5x1,5 mm?
(HO7V-K 5x1,5mm?).

« Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajacego:
- zanieczyszczenia lepkie, ktére moga osadzac sie na urzadzeniu,
- zanieczyszczenia zrace, ktére moga oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie,
- zanieczyszczenia mieszanin substancji palnych w postaci gazéw, par, mgiet i pytéw, ktére w potaczeniu z
powietrzem moga tworzy¢ atmosfere wybuchowa.

« Ukfad sterujacy nie moze dopuscic do ekstremalnych prac z czestymi zatgczeniami i wytaczeniami.

Transport i sktadowanie

+ Nalezy sktadowac wentylatory w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i ostonietym przed opadami
atmosferycznymi.

« Nalezy utrzymywac temperature w miejscu sktadowania i transportu pomiedzy -20°C i +40°C.

+ Unikac¢ uderzen i udaréw. Wentylatory nalezy transportowac w oryginalnym opakowaniu.

+ W przypadku czasu sktadowania dtuzszego niz 1 rok, nalezy przed montazem sprawdzi¢ prawidtowe
funkcjonowanie tozysk silnika poprzez obrécenie wirnika reka.

« Utylizacje nalezy przeprowadzac whasciwie i w sposéb ekologiczny, zgodnie z przepisami prawa.

« Szkody spowodowane nieprawidtowym transportem, sktadowaniem lub uruchomieniem sg do wykazania i nie
podlegajg gwarancji.

MONTAZ

Montaz, podiaczenie elektryczne i uruchomenle moze wykonywac tylko przeszkolony
personel zgodnie z ob

Przebieg montazu

« Precyzyjnie okresli¢ miejsce, w ktérym wentylator bedzie zainstalowany.

« Przygotowac przewéd zasilajacy. Uzy¢ NYM-O 5x1,5 mm? (HO7V-K 5x1,5mm?).

UWAGA: Przed przystapieniem do prac nalezy upewnic sig, ze przewéd zasilajacy nie jest pod napieciem.

+ Wymierzyc¢ i wykonac otwory na kréciec wentylatora (3) oraz kotki mocujace w przegrodzie do ktorej bedzie
przymocowany.

+ Wykonac otwory na wkrety w zagtebieniach (2) na korpusie wentylatora (1).

« Utozy¢ przewdd zasilajacy i podtaczyc¢ zgodnie ze schematem umieszczonym na rysunku 2.

Przed przymocowaniem wentylatora nalezy: usuna¢ obce przedmioty z wnetrza wentylatora; sprawdzic,

czy wirnik obraca si¢ swobodnie wprawquc go w ruch reka.

Zaleca sie podtaczac yl do téw za pomoca krdcca elastycznego!

+ Umiescic¢ korpus wentylatora (1) oraz kotki montazowe we wczesniej przygotowane otwory.

UWAGA! W przypadku montazu na scianie nalezy umiesci¢ wentylator tak, aby przepust przewodu

znajdowat si¢ na dole!

« Zamocowa¢ wentylator do przegrody wkrecajac wkrety w kotki mocujace.
- Kabel przytaczeniowy musi byc tak zabezpieczony, zeby w przypadku zalania w zadnym wypadku woda
nie mogta wnikna¢ wzdtuz kabla do czesci pod napieciem.

& UWAGA! Obracajacy sie wirnik moze zgnies¢ palce! Zabrania si¢ uruchamiania wentylatora
& bez siatki zabezpieczajacej przed dotknigciem czesci ruchomych!
Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie wskazowki bezpieczeristwa sa sprawdzone, a
zagrozenia wykluczone. Po uruchomieniu zwrdci¢ uwage na spokojna prace oraz prawidtowy przeptyw powietrza.
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Obserwowac prace wentylatora (gtosnos¢ wentylatora, wibracje, pobdr pradu, mozliwos¢ sterowania predkoscig
obrotowa).

Wentylator moze by¢ uzytkowany wytacznie z siatka stanowigcg ochrone przed dotknieciem od strony
zasysania. W zaleznosci od warunkéw montazu moze by¢ niekiedy potrzebna ochrona przed dotknieciem czesci
ruchomych réwniez od strony ttoczenia. Istnieje mozliwo$¢ zakupu, jako oprzyrzadowania odpowiednich oston
ochronnych od strony ttoczenia. Wentylatory, ktére chronione sg wskutek sposobu ich zamontowania (np.
zamontowane w kanatach wentylacyjnych), nie potrzebujg oston ochronnej, jesli zapewnione jest takie samo
bezpieczenstwo. Nalezy réwniez przypomnie¢, ze uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie aktualnych
norm i moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za nieszczesliwe wypadki wynikte z braku urzadzen zabezpieczajacych.

Podtaczenie elektryczne

« Wykonanie przytacza elektrycznego i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia moze by¢ dokonane tylko
przez fachowcow posiadajacych uprawnienia elektryczne.

« Nalezy bezwzglednie przestrzegac stosownych norm, przepisow bezpieczeristwa oraz warunkéw technicznych
dla przytaczy przedsiebiorstwa dostarczajacego energie elektryczna!

« W tym przypadku konieczne jest zastosowanie wielobiegunowego odfacznika od sieci/wytacznika rewizyjnego
z otworem stykowym minimum 3 mm (PN-EN 60335-1)!

« Rodzaj sieci, napiecie i czestotliwo$¢ musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

Wymiary

Wymiary poszczegdlnych modeli zostaty przedstawione na rysunku 3.
KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Utrzymanie w stanie sprawnosci, konserwacja

« Podczas konserwacji nalezy korzysta¢ z obuwia ochronnego i uzywac rekawic ochronnych!

« Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzega¢ norm bezpieczenstwa i przepiséw BHP (PN-IEC
60364-3).

« Przed rozpoczeciem prac przy wentylatorze nalezy odtaczy¢ napiecie i zabezpieczy¢ przed ponownym
wiaczeniem!

« Kanaty powietrzne wentylatora musza by¢ wolne od ciat obcych - zagrozenie przez wyrzucane przedmioty!

« Nie przeprowadzac prac konserwacyjnych przy pracujacym wentylatorze!

« Jezeli odczuwalne lub styszalne sg nadmierne drgania, nalezy zleci¢ przeglad techniczny produktu
autoryzowanemu elektrykowi.

« Przerwy miedzy przegladami technicznym sg zaleznie od stopnia zabrudzenia wirnika, jednak nie rzadziej niz
co 6 miesiecy!

« Sprawdzi¢ wirnik, czy nie wystepuja tam pekniecia.

« Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody zaistniate wskutek nieodpowiedniej naprawy.

Czyszczenie

W przypadku uszkodzenia izolacji istnieje niebezpieczenistwo porazenia pradem
elektrycznym! Przed rozpoczeciem czyszczenia odigczy¢ catkowicie wentylator od sieci

izabezpieczy¢ przed p ym wiac

« Oczyscic wilgotna sciereczkg widoczne czesci obudowy.

« Nie stosowac agresywnych srodkéw rozpuszczajacych lakier!

« Nie wolno stosowac myjki wysokocisnieniowej lub strumienia wody!

« Przy czyszczeniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby woda nie trafita do wnetrza silnika elektrycznego lub puszki
faczeniowej.

« Na biezaco nalezy utrzymywac czystos¢ kratki na wlocie wentylatora.
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WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji na sprawne dziatanie wentylatora wynosi 2 lata od daty sprzedazy.

2. Gwarancja bez przewidywanych dokumentéw zakupu (paragon, faktura) jest niewazna.

3. Gwarancja objete sa wszelkie wady i uszkodzenia powstate z winy producenta.

4. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do producenta lub do miejsca zakupu.

5.Producent zobowiazuje sie do naprawy urzadzenia lub wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia reklamacji.

6. Gwarancja nie objete sa uszkodzenia sprzetu powstate z winy uzytkownika w wyniku nieprawidtowej
instalacji, instalacji przez osoby nieuprawnione, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, niewtasciwego
transportu, przechowywania i konserwowania, uszkodzen powstatych na skutek samowolnego
dokonywania napraw oraz uszkodzen mechanicznych.

7.Instalacja i konserwacja nie jest objeta gwarancja.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza kartg gwarancyjna zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu
Cywilnego (art. 577- 582).

Zakazuje sie umieszczania zuzytego sprzetu facznie z innymi odpadami.
Przekreslony symbol kosza na $mieci oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny po okresie uzytkowania, nie
moze by¢ wrzucany wraz z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Symbol ten oznacza réwniez, ze produkty musza by¢ selekcjonowane w przypadku ich
utylizacji. To urzadzenie zostato wykonane z materiatéw oraz komponentdw, ktére nadaja sie
do ponownego wykorzystania. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu
prowadzacym punkty zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego. Prowadzacy punkty zbidrki, w
[ tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system
umozliwiajacy oddanie tego sprzetu. Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i sSrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z mozliwosci
obecnosci w sprzecie sktadnikéw niebezpiecznych. Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w
przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu, na tym etapie
ksztattuje sie postawy, ktére wptywajg na zachowanie wspélnego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne.
Gospodarstwa domowe sg takze jednym z najwiekszych uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne
gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcéw wtérnych.



OPERATING MANUAL
WO

IMPORTANT NOTICE

Please read the Operating Manual carefully before attempting to install or service the axial fan! AWENTA shall
not be liable for any damage resulting from incorrect operation, non-intended use or unauthorized
repair or modifications of the product.

The Operating Manual and the installation instructions contained in it are an essential part of the product
equipment. The Operating Manual specifies important technical information and instructions for the operating
safety of the axial fan. Carefully read the installation instructions in the Operating Manual. Keep the Operating
Manual available for future reference. A copy of the Operating Manual can be downloaded from
www.awenta.pl

Warnings
The following safety symbols show important safety information. Follow all safety regulations and the safety
symbols shown in the Operating Manual to avoid injury and hazards.

Danger | Electrocution hazard p\  Attention
ger: - high voltage! rotating elements!
2

Safety precautions:

« This product can be used by children at least 8 years
old, by people with impaired physical and/or mental
abilities, and by people without any experience in or
understanding of the operation of the product, if
supervised or instructed by a competent adult in
the safe use of the product so that they understand
the relevant operating risks. This product is not a
toy and children should not play with it. Children
should not be allowed to clean or maintain the
product without supervision of an adult.

« The axial fan is intended for permanent installation
and connection with the building electrical system.
The building electrical system connected to the
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axial fan must be capable of breaking live voltage
contact on all switching poles to fully isolate the
axial fan from power during Category lll overvoltage
conditions, in accordance to applicable electrical
engineering regulations.

- The ventilator is designed for installation at a
substantial height, i.e. 2.3 m above the floor. The
axial fan shall only be installed in a position and
an orientation specified in the Operating Manual,
given the necessary entry of the power cable into
the axial fan housing.

« Before servicing the axial fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker
against inadvertent operation.

« The axial fan installation design must prevent reverse flow of flue gas into the room from open flue gas exhaust
ducts and appliances operated with open flames.

« Never attempt to modify or alter the axial fan without authorization.

« Before installing the axial fan, verify the load bearing capacity of the installation substructure. Improper
installation fastening may result in damage or failure of the axial fan and hazards to the people nearby.

The axial fan can be h
unqualified personnel.

when op d inst its i ded use or i lled by

Application and operating conditions

« The axial fan is intended for handling indoor air of normal quality or with a low dust content (with a particle size
< 10 pm) and without aggressive chemicals or high humidity. The axial fan is intended for operation in
temperate climate conditions and within the performance limits specified in the product catalogue.

+ The axial fan may be operated only in a permanent indoor installation and with its power supply line concealed.

« The axial fans can be mounted in ventilation ducts and directly in the walls as exhaust fans (fig.4).

+ The maximum temperature of the medium handled by the axial fan and the maximum ambient temperature
are +40°C.

+ The axial fan is an IP44 and protection class | device. The axial fan can be installed in indoor moisture Zone Il, ref.
IEC 60364-7-701, provided that the following requirements from the axial fan manufacturer are complied with:
1 - the correct wall-mounting position is maintained with a proper seal of the power supply line in the
grommet (see Section “Installation”).

2 - the air exhaust duct secures the axial fan from direct exposure to water per IP44 and direct access to live
and/or rotating parts, including the fan rotor in motion; or the air exhaust duct is at least 1,5 m long upstream
of the axial fan and installed with special tools which will be required to access the axial fan for servicing.

« The axial fan must be operated according to its intended use and within the performance limits specified on the
nameplate.

« Connect the axial fan to the building mains (electrical system) with the following power cable: NYM-O

5x1,5 mm? (HO7V-K 5x1,5mm?).
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+ Do not use the axial fan to handle the air with the following content:
- viscous contaminants prone to deposition in the axial fan,
- corrosive contaminants which may degrade the axial fan,
- flammable contaminants, including gas, vapours, mists or particulates which may form explosive mixtures
with air.
« The control system must prevent extremely frequent power cycling.

Transport and storage

« Keep the axial fans in their original packaging in a dry, sheltered room.

« The transport and storage ambient temperature limits are -20 °C to +40 °C.

« Protect against impact and shocks. Transport the axial fan in its original packaging.

« If the storage time exceeds 1 year, the motor bearings of the axial fan must be tested by turning the fan rotor
by hand before installation. The fan rotor must run smoothly.

« Dispose of the axial fan at the end of its operating life strictly in accordance with environmental protection and
waste management laws.

« Should it occur, damage caused by improper transport, handling, storage or commissioning will be
demonstrated and is not on warranty.

INSTALLATION

The axial fan shall only be installed, connected to electrical mains and commissioned for
use by qualified personnel in accordance with applicable laws !

Installation process

« Precise where the fan will be installed.

« Prepare the power cord. Use NYM-O 5x1.5 mm? (H07V-K 5x1.5 mm?).

NOTE: Make sure that the power cord is not live before starting work.

« Measure and make holes for the fan pipe connection (3) and fixing studs in the partition wall, to which it will be
attached.

+ Make holes for screws in the recesses (2) on the fan body (1).

« Route the power cord and connect according to the wiring diagram in Figure 2.

Before attaching the fan, it is necessary to: remove foreign objects from inside the fan; check if the rotor

rotates freely, putting it into motion by hand.

It is recommended to connect the fan to the duct system using a flexible pipe connection!

« Place the fan body (1) and the fixing studs in the previously prepared holes.

NOTE! For wall mounting, position the fan so that the duct conduit is at the bottom!

« Fix the fan to the partition wall by screwing the screws into the fixing studs.
-The connection cable must be protected in such a way that water cannot penetrate live parts along the cable
in case of flooding.

a/ ATTENTION! A rotating impeller can crush your fingers! It is forbidden to start the fan
2 without a protective mesh against touching the moving parts!

First start

Start the axial fan only with all safety precautions in place and all hazards eliminated. Start the axial fan. Check that
it runs steadily and the air is handled efficiently (out of the room and through the air exhaust ductwork to the
outside).

Check the operation of the axial fan (noise, vibration, the possibility to control the rotation speed).

The fan may only be used with a grille to prevent contact from the intake side.

Depending on the actual installation conditions, the axial fan may require a protection against touching the
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moving parts on the delivery side. Suitable delivery-side direct guards can be provided on request. If the axial
fan is guarded against direct touch due to their installation conditions (e.g. in line with the air exhaust
ductwork), no direct touch guard is required if the installation conditions provide an equivalent level of safety.
Note that the axial fan user is liable for compliance with current safety standards and may be held liable for
accidental injury or death caused by failure to provide the required safety equipment.

Electrical connections

« Electrical connections and commissioning of the axial fan shall only be completed by qualified professional
electricians.

« Always follow the applicable standards, safety regulations and technical requirements specified by the power
company!

« The power supply line for the axial fan requires a multi-pole circuit breaker / isolation switch with a minimum
contact break gap of 3 mm (ref. EN 60335-1)!

« The mains system, voltage and frequency must match the nameplate ratings of the axial fan.

Dimensions

The dimensions of specific axial fan models are shown in Fig. 3.

MAINTENANCE AND CLEANING
Servicing and maintenance

« Use protective footwear and gloves during maintenance!

« During all maintenance and servicing works the electrical and OHS regulations (IEC 60364-3) must be
observed.

« Before servicing the axial fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit
breaker against inadvertent operation!

« The axial fan ductwork must be clear of foreign bodies: hazard of injury by objects blown out at a high speed!

« Do not attempt any maintenance when the axial fan is running or at live voltage!

« If excessive vibrations are felt or heard, have the technical inspection carried out by a qualified electrician.

« The maintenance intervals depend on the actual contamination of the fan rotor and must not be longer than
6 months!

« Check the fan rotor for cracks.

« The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from unprofessional repairs.

Cleaning

Electrocution hazard by damaged wiring insulation!
Before attempting to clean the axial fan, isolate it from the mains voltage with the circuit
breaker. Secure the circuit breaker against inadvertent operation!

« Clean the front panel and the visible parts of the housing with a damp cloth.
« Do not use aggressive paint solvents!

« Do not clean with a high pressure cleaner or strong jets of water!

« Clean carefully to prevent water from entering the motor or the terminal box.
« Always keep the guard grille at the suction side clean.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS
1.The warranty period for the proper operation of the fan is 2 years, depending on the model (see information

on the packaging), from the date of sale.
2. The warranty rights and obligations will be void and null without demonstrating a proof of purchase

(a receipt or an invoice).
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3.The warranty covers all defects and damage attributable to the manufacturer.

4. Have your product delivered for warranty servicing to the manufacturer or the original seller.

5.The manufacturer undertakes to repair the product or replace it with a new counterpart within 14 days from
filing your warranty complaint.

6. The warranty does not cover any of the following: damage to the product attributable to improper or
unqualified installation, operation against the intended use, improper transport, storage and/or
maintenance, any faults attributable to unauthorized repairs, or any accidental damage.

7.The warranty does not cover the installation or the maintenance of the product.

8.For all matters not provided for by this Warranty Certificate, the Polish Civil Code (Articles 577- 582) shall
apply.

Do not dispose of waste electrical equipment with household waste.

The crossed-out wheelie bin symbol on this product means that it is waste of electrical and electronic
equipment (WEEE) at the end of its operating life and shall not be disposed with household
waste. The crossed-out wheelie bin symbol specifies that the product is subject to obligatory
waste segregation schedules for proper disposal. The product is made from recyclable
materials and components. The product user is required to return the product which has
become WEEE to a WEEE collection unit. The operators of WEEE collection units, including

. local WEEE locations, product resellers and other WEEE collection locations managed by local
authorities form a proper waste disposal system. Proper WEEE disposal helps avoid harmful
effects to humans and the environment from the risk caused by hazardous components this product may
contain. The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling, of
used up appliances, and it is the stage where attitudes are created that impact the preservation of the
common being the clean natural environment. Households are among the leading consumers of small
appliances and equipment. A rational management of operation and disposal of small appliances and
equipment will contribute to efficient recycling.
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PYKOBOACTBO MO 3KCIUTYATALIMA
WO

BAXHAA UHOOPMALUA

Moxanyicra, BHUMaTeNbHO 03HaKOMbTECh C 3TUM PYKOBOLCTBOM Mepef] YCTaHOBKOW 1 APYTUMI AeCTBUAMM,

cBA3aHHbIMK C paboToii BeHTUnATopa! Komnanma AWENTA He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a yuiep6,
W B pesy Te P W 3KcnyaTaymm, wucl He no

HeCaHKLMOHUPOBaHHOTO PeMOHTa UAn MoanduKauum ycTpoincTea.

HacTosuiee pykoBOoACTBO MO yCTaHOBKE ABMAETCA HEOTbEMNEMOWN YacTbio NPOAYKTa WU COAEPMKUT BaxHYIO

TeXHNYeCKylo MHGOPMaLMIo, @ TakxKe yKasaHuA no GesonacHocTi. C pyKOBOAICTBOM MO yCTaHOBKe crieflyeT

BHMMAaTENIbHO 03HAaKOMUTLCA 1 XPaHUTb B JOCTYMHOM MecTe /1A fanbHeiiliero cnonb3osaHus. PyKoBOACTBO

1o 3KCnyaTaLmm Takxke AOCTYNHO Ha Be6-caitte www.awenta.pl

MpepynpexpaeHua
CUMBOSbI, NPeACTaBNEHHbIE HUXe, ABAAIOTCA Mpeaynpexaalowmmn 3Hakamu 6esonacHoctn. C uenbio
npeAynpexAeHna pucka TPaBMUPOBaHNA 1 BO3HUKHOBEHIA ONacHbIX CUTYaLmii, HEOBXOAMMO cobntoaaTh Bce
npasuia TeXHMKn GESOI'IBCHOCTVI, B TOM 4nCne, yKasaHuA B BUAE Npeaynpexaatowmx 3Hakos, NpuBeeHHbIX B
HacToALem JoKyMeHTe!

Puck nopaxenus BHumaHve!
BHUmaHme,
ONaCcHOCT! 3NEKTPUYECKIM TOKOM 4 Bpaujalowmxca
: - Bbicokoe HanpsxeHue! A anemeHTOB!

YKa3aHusa no 6e3onacHOCTU:

« [laHHbIN NPUOOP MOXKET NUCMONb30BaTbCA AETbMU,
AOCTUTILMMKN 8-NIeTHero Bo3pacTa W cTapule, a
TaKXXe N1UaAMn C OrpaHNYeHHbIMK GU3NYECKIMN,
CEHCOPHBIMW WV YMCTBEHHBIMA BO3MOXXHOCTAMM
WAN He WMeKLWUMM OonbiTa U HeobXoANMbIX
3HaHWI, TONMbKO NOA MNPUCMOTPOM WX MocCie
00BbACHEHUI NO 6e30macHOMYy MCMOMb30BaAHMIO
npubopa ¥ TONbKO B TOM C/ly4yae, €C/ii OHMU
NMOHVMAIOT CTerNeHb OMacHOCTW, CBA3aHHOW C ero
npumeHeHvem. [leT He [O/MKHbl WUrpatb C
npubopom. OUncTKa 1 06CNYyKMBaHNE HE AOMKHDI
NPOBOANUTLCA AETbMU 6€3 MPUCMOTPA B3POCSIbIX.
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«BeHTUNATOp npepHasHauyeH ANA MOCTOAHHOIO
NOAKMIOYEHNA K CTaUMOHAPHOW 3M1IeKTPUUYECKON
CUCTEME BHYTPM MOMELLEHUI, 060PYAOBAHHOM
cpeacTBaMy WAn YCTPOMCTBAMU C KOHTAKTHbIMU
3a30paMn  Ha  BCexX MNOJMCax, KoTopble
o6ecneumBaloT NOSHOE OTKIOYEHME B YCNOBMAX
nepeHanpsaxeHua lll Kateropuu, B COOTBETCTBUM C
NOSIOXKEHUAMM, NPUMEHNMOW K TaKOW CUCTeMe.
«BeHTUnATOp nNpegHasHayeH AnA YCTaHOBKM Ha
BblcOTe 2,3 M Haj MONOM, UCKOYUTENbHO B
COOTBETCTBMM C OMNMCAHMEM W YyKa3aHUAMW,
npvBedeHHbIMM B HaCTOALEM PYKOBOACTBE, B
4acTHOCTW, OTHOCUTENIbHO Tpebyemoro
MOSIOXKEeHMA YCTaHaBIMBAEMOro YCTPOWCTBA, B
CBA3N C HeoOXOAMMOCTbIO MPOKagKM NpoBoaa
NUTAHNA B KOPNYC BEHTUNATOP.

« Mpu BbINOAHEHUM NIOGbIX PAabOT, CBA3AHHBIX C OBC/YKMBaHNEM BEHTUNATOPA, €r0 HEOBXOAVMO OTKIOUNTL OT
CeTN NUTAHWNA N 3aLNTUTb OT HENPOW3BOJIbHOIO BK/IIOYEHNA.

« CneayeT NpeAnpUHATL HEOGXOAUMbBIE MePbI ANA NPEeAOTBPaLLEHA 0BPATHOrO NOTOKa ra3oB B NOMELLEHME U3
OTKPbITbIX AbIMOBbIX KaHafI0B UMK APYTX YCTPOWCTB C OTKPbITHIM NiaMeHeM.

« KaTeropuuecku 3anpellaeTtcs ocyLecTBaATb Kakne-nn6o mognukaLmm ycrpoincTea.

« Mepea Tem Kak NPUCTYNUTb K MOHTaXy, CNefyeT NpoBepUTb HECYLUylo CMOCOBHOCTb KOHCTPYKLIMOHHbIX
3/1EMEHTOB, K KOTOPbIM YCTPOIICTBO BYAET NpUKPenneHo, NOCKobKy HECOOTBETCTBYIOLEE KPeryeHe MOXeT
NpUBECTV C MOBPEXAEHNIO YCTPOMCTBA, a TakXKe CO3/jaBaTb OMACHOCTb ANA JIOAeN, KOTOpble HaXOAATCA
nobnusocTu.

YCTpoiicTBO MOXKET NPEeACTaBAATL CO60il UICTOUHNK ONACHOCTH, €CNIN OHO UCNONb3YeTCs ANs
| yenei, ot or np aemMoro  uc wan  yc
° &

nepc
PuLmp P

Cdepa npumeHeHUs 1 ycnoBus paboTbl

+ OceBble BEHTUNATOPbI NPeAHa3HaueHbl ANA BbITAXKIA HOPMATbHOrO BO3AyXa Win CoAepallero Hebonbluoe
KOMIMYECTBO Mbiv (pasmep YacTuLy < 10 MKM), B HI3KO arpeCcCUBHON, BAIXKHOM CPE/E U yMEPEHHOM KMaTe, a
TaKXKe B 3aBUCYMOCTM OT SKCTITYaTaLMOHHDBIX XapaKTepucTK Moaeny - cm. Katanor.

« JKCrNyaTauus yCTpoCTBa AONYCKAETCA UCKIIOUMTENBHO MPY €ro CTaLMOHAPHOM MOHTaXe BHYTPW 3[aHus, a
TaKXKe HafieXHOI 3aLLMTe CETEBOro NPOBOAA.
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+ OceBble BEHTUNATOPbI MOTYT MOHTVPOBATLCA B BEHTUNALMOHHBIX KaHanax 1 HerocpefCTBEHHO B CTeHax Kak
BbITAXHbIE BEHTUNATOPbI (prC.4).
MakcumanbHo fonycTuman TemnepaTtypa okpy»alollen cpefibl cocTasnset 40°C.
CTeneHb 3aluThl OCEBbIX BEHTUNATOPOB - IP44, Knacc 3awwthbl - | KaTteropus, Mo3TOMy OHU [OMKHbI
yCTaHaBNMBaTbCA B COOTBETCTBUM C TpeboBaHuAmM cTaHpapTa |EC 60364-7-701, B 30He Il BRaHbIX
NOMeLLEeHUI, Npu COBMIOAEHUM YKa3aHNil IPOVN3BOANTENA, B YaCTHOCTM, NPU YCTIOBUM:
1 - Haanexallyero HaCTeHHOro MOHTaXa, rePMETUYHOCTY NUTAIOLLEro NPOBOza B KabenbHoM BBoAe (cm. Pasgen
- MOHTAX).
2 - 3aWmThl KaHana [1A OTBOAA BO3[yxa MaHenbio Knacca 3awmTbl IP44, npefoxpaHAloLei BEHTUNATOP OT
HenocpefCTBEHHOTO MPOHUKHOBEHWNA BOAbI, @ Takke OT [OCTyna K pabounm dnemeHTam — BpaLialoLnmca
NONacTAM WK NOCPEACTBOM YCTaHOBKW BO3[yXOBOAA [AIMHOW, Kak MUHUMYM, 1,5 MM, 3aKpernjeHHoro
Cnoco6om, TpebyIoLLMM NCTIONb30BaHWA CMeLMaabHOTO NHCTPYMEHTa A/IA JOCTYNa K BEHTUIATOPY.
+ BEeHTVNATOP [OMKeH NCMONb30BaTbCA TOMBKO MO Ha3HAUYEHMIO 11 B COOTBETCTBUM C MapPKUPOBKOA, YKa3aHHO Ha
HOMVHanbHo Tabnuuke.
« MoAKnioueHNe BEHTUNATOPA K CTAUMOHAPHOI 3/1eKTPUYECKOil CUCTeMe JO/MKHO BbIMOMHATLCA C
ncnonb3osaHmnem nposoaa NYM-O 5x1,5 mm? (HO7V-K 5x1,5mm?).
+ BeHTUNATOP He MOXeT UCMONb30BaTLCA /1A OTBOAA BO3AyXa, COAEPXKaLLEro:
- BA3K1E NPUMeCH, KOTOpble MOryT OceflaTb Ha yCTPOIICTBE,
- KayCTIyeckne npuMecy, KoTopble MOryT HebNaronpuATHO BAUATL Ha YCTPOWCTBO,
- NPVYMeCK CMecelt ropioUmMX BELLECTB B BIAE ra3oB, MapoB, TYMaHOB 1 Mbi, KOTOPbIE B COYETaHNN C BO3AYXOM
MOryT CO3/jaBaTb B3PbIBOOMACHYIO Cpefy.
+ CucTema ynpaBieHnsA He MOXET oMyCKaTb Ype3MEePHOII Harpy3Ki YCTPOMCTBA C YaCTbIMMI MyCKamu 1
OCTaHOBKamu.

TpaHCNoOpTMPOBKa 1 XpaHeHue

+ BeHTUNATOPbI CnepyeT XpaHWUTb B OPUrHaNbHO YNakoBKe, B CyXOM MecTe, 3aLUULLEHHOM OT aTMOChEpPHbIX
0CafKoB.

« Temnepatypa XpaHeHWA 1 TPaHCNOPTUPOBKM cocTaBnsAeT oT -20°C go +40°C.

« V36eraTb TONUKOB 1 yAapoB. TpaHCMOPTMPOBKA BEHTUAATOPOB [OMKHA OCYLECTBAATLCA B OPUTVHANbHOI
ynakoBKe.

« ECM CpoK XpaHeHua yCTpoicTBa npeBblwaeT 1 rod, nepef YCTaHOBKOW HeOO6XO[MMO MpoBepuTh
YHKLMOHMPOBaHIE NOALIMIHVKOB ABUraTeNs, MOBOPaunBas pabouee Koeco BpyUHyio.

. )’mnmsaum AOMKHA OCYyLWEeCTBAATbCA SKONOrNYeCKnm CnOCOﬁOM, B COOTBETCTBUMW C MNOJIOXKEHNAMN
3aKoHOAATeNbCTBA.

« [apaHTWA He pacnpoCTPaHAETCA Ha MOBPEXAEHUA, BO3HMKWIME B pesynbraTe HeNpasuIbHOM
TPaHCMOPTUPOBKY, XPaHEHUA UK 3anycKa.

MOHTAX
MOHTB)K, noAKnyYeHne K d/1eKTpoceT U 3anyCcK BEHTUIATOPa AO/MKEH BbINOJIHATbCA
I WNCKNIOUNTENbHO buuup nepc B COOTBETCTBMM C AENCTBYIOWUMN
° !
Mpouecc c6opkn

+ OnpepenuTe MecTo, rae GyAeT yCTaHOBMEH BEHTUNATOP.

« MoaroTosbTe WHyp NuTaHua. cnonbayiite NYM-O 5x1,5 mm? (HO7V-K 5x1,5mm?).

BHUMAHMUE. Mepep Hauanom pa6oTbi y6eauTeCh, YTO WHYP NUTAHNA He TCA nop, K

« VI3mepbTe 1 caenaiite OTBEPCTUA 1A pa3bema BEHTUNATOPA (3) 1 KpernexXHbIX WTUQTOB B Neperopoke, K
KOTOpPO1 OH ByaeT NpuKpenneH.

« Cpenaiite 0TBEPCTUA ANA BUHTOB B YrnybneHnax (2) Ha kopryce BeHTunAatopa (1).

+ MponoxuTe WHYP NUTaHNA 1 NOAKMIOUMITE €r0 COMMACcHO CXeMe Ha PUCYHKE 2.

__RU_RE!



Mepep ycTaHOBKOW BEHTUAATOPA: YA nocrop peAMeTbl M3HYTPU BeHTUNATOpa; y6epuTech,

4TO poTOp C HO B A, nep €ro BpyuHyo.

PeKkomeHAyeTcA NOAKNIOUaTb BEHTUAATOP K CMCTeMe BO3Ay [10B C ru6koro p !

« Momectnte Kopnyc BeHTUnATopa (1) W ycTaHOBOYHble WTMGTHI B MpefBapuUTENbHO MOATOTOBEHHbIE
oTBepCTUA.

BHUMAHME! Mpu ycTaHOBKe Ha CTEHe NOMeCcTUTe BEHTUNATOP TaK, YTo6bl KabenbHblii BBOA 6bin BHU3Y!

« MpuKpenuTe BEHTUNATOP K NEPErOpPOKE, BBUHTVB BUHTbI B KPENeXHbIe WTNGTbI.
- CoepivHUTENbHbI Kabenb AomxeH BbiTb 3aKpenneH Takum obpa3om, YTobbl B Ciyyae 3aTorneHunsa Boaa He
Morna npoHMKaTb No Kabento B enemeHTbI noj HanpaxeHnem.

g BHUMAHUE! Bpawaiwoweeca pabouee Koneco MOXeT pasfiaBuTb Bawwv nanbubi!
3 A 3anycKaTb p 6e3 Vi CETKI NPY KacaHUM ABVKYLYMXCA YacTel

Mepsbili 3anyck

3a|'|yCK yCTpOﬁCTBa MOXET BbIMONHATLCA TONbKO NOC/e NCKNIOYEHNA NOTEHUMANbHBIX PUCKOB U O3HaKOMNEHUA
CO BCEMM VHCTPYKLMAMI MO TexHuKe 6e3onacHocTu. Mocne 3anycka cnepyeT ybeAnTbcs, UTO BEHTUNATOP
pa6oTaeT paBHOMEPHO, a BO3lylLIHbI NOTOK (M3 BO3[YXOBO/ja) HanpaBNAETCA Hapy»Ky.

Habniogatb 3a paboToit ycTpoicTBa (OTCYTCTBMEM LyMma, BUOPaLMK, NOTpebneHreM TOKa, BO3MOXKHOCTbIO
YMPaBeHNA CKOPOCTHIO BPALLEHNS).

BeHTUIATOP MOXET 1CMONb30BaTbCA TONBKO C CETKO, KOTOpas 3allmLaeT OT KOHTaKTa CO CTOPOHbI BCaChiBaHUA.
B 3aBMCMOCTY OT yCNIOBUI MOHTaa, MOXeT MOTPe6oBaThCA 3allyTa OT ABVXKYLMXCA YacTel Takke CO CTOPOHbI
HarHeTaHuA Bo3gyxa. CylecTByeT BO3MOXHOCTb MOCTaBK/ COOTBETCTBYIOWMX 3aLMTHBIX KPbILLEK CO CTOPOHbI
NpWUTOKa BO3/yXa, B KauecTBe [JOMOMTHUTENbHOTO OCHaLEeHVA. BeHTUNATOPLI, OCHaLLeHHble COOTBETCTBYIOLeN
3aLKTOlA, KOTOpylo 0becneurBaeT BbIGOP MecTa UX YCTaHOBKM (HanpuMep, B BEHTUNALMOHHBIX BO3AYXOBOAaX),
He TpebyioT MOHTaXa 3alUMTHON KPbIWKM, ec 6e30MmacHOCTb MCMONb30BaHNA YCTpoiicTBa obecreyeHa
BbIGOPOM lOKanu3auum yctpoiicta. CrieflyeT Takxke MOMHWUTb, YTO MOb30BaTeNlb HECeT OTBETCTBEHHOCTb 3a
cobniofieHre AeiCTBYIOIMX HOPMATUBOB U MOXeET HeCTU OTBETCTBEHHOCTb 3a TPaBMUPOBaHWe B pesysbTaTe
OTCYTCTBUA CPeACTB 6e3onacHOCTU.

dneKTpunyeckoe noaKaYeHne

. 3neKTp0MOHTa>K n I'IepBbII;I 3anyck yCTpOﬁCTBa MOXET BbIMOHATLCA TONbKO CneunanncTtamun, KOTopble nmetoT
COOTBETCTBYIOLLYIO KBaMdUKaLyio.

+ Heobxopumo cTporo cobniofaTh COOTBETCTBYyIOWUME HOPMaTVBbI, MpaBuna TeXHUKW 6e30MacHOCT 1
TEXHU4YeCKne ycnosua npu MUCNofib3oBaHUN COe[Z[I/IHeHMIh KOMMaHWW, KOTOpaA ABNAETCA MOCTaBLWMKOM
3neKTpo3Heprum!

+ B 3Tom ciyyae HeobXOAMMO MCMONb30BaTb MHOTOMOMIOCHBIN Pa3beAHNTEb CETeBOro/KOHTPONbHOMO
nepeknoyaTens C KOHTaKTHbIM 3a30POM, COCTaBAAIOLMM, Kak MUHUMYM, 3 MM (EN 60335-1)!

« Tun CeTn, HanpAXeHne 1 4yactoTa AOMKHbI COOTBETCTBOBATH I/lHd)OpMaLlI/II/I, I'lpl/lBEﬂeHHOIh Ha HOMVHaNbHOMN
Tabnuuke.

Fa6apuTbli: fabapuThl OTAENbHBIX MOAENEi! NPeACTaBNeHb! Ha M306paXeHNy 3.

TEXHUWYECKOE COQEPKAHME N OYNCTKA

MopAepKaHue B COCTOSAAHNN FOTOBHOCTH K pa6oTe n T Koe o6cny

+ Bo Bpems TexHUYeckoro OGCNYXMBaHMA YCTPOWCTBA, HEOOXOAMMO WCMOMb30BaTh 3alMTHYl0 O0yBb 1
3aWnTHble nepyatku!

+ Bo Bpems npoBefieHNs paboT, CBA3aHHbIX C TEXHUYECKIIM COfiepXaHeM yCTpOICTBa, He0bXoANMMO cobnioaaTb
npasuna TexHrKM 6e3onacHocT 1 oxpaHbl TpyAa (IEC 60364-3).

« Mepea Tem Kak MpUCTYNUTb K paGoTam Mo TeXHUYEeCKoMy OBC/TYXMBAHUIO BEHTUIATOPA, HEOBXOAMMO
OTK/IOUUTb HANPSXKEHNE U 3aLUTUTb YCTPOICTBO OT HEMPeAHAMEPEHHOTO BKIOYeH !

+ /13 BEHTUAALMOHHBIX BO3/yXOBOAOB CiefyeT y[anuTb BCE MOCTOPOHHME YaCTMLbl U MPEeAMETbl - PUCK
BbI6POCa MOCTOPOHHMX YaCTUL, UNW NpeameTos!
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+ Bo Bpems paboTbl BEHTWUNATOpa 3aMpelaeTcs BbiMONHATL Kakne-nmbo paboTbl MO ero TexHUYeckomy
obcnyxwvBaHuio!

« Mpn upesmepHoit BUbpaLuM, cnefyeT MOPYUYUTb BbIMOMHEHUE TEXHUYECKOTO OCMOTPA 3MEKTPUKY
ABTOPW30BaHHOTO CEPBUCHOTO LiEHTpa.

+ CpOKM MNpoBeAeHNs TEXHWYECKOTO OCMOTPA 3aBUCAT OT CTeMeHU 3arpsA3HeHns pabouero Koneca.
MpodunakTyecknit 0cMOTp yCTPOMCTBa AOSKEH MPOBOANTLCA HE pesxe, YeM Kaxzble 6 MecALes!

+ NpoBepUTH TEXHNYECKOE COCTORHNE PABOYEro Koneca Ha NpeAMeT OTCYTCTBUA TPELLMH.

« MponssoguTenb He HeCeT HUKAKOM OTBETCTBEHHOCTM 3a ywepl, BO3HUKWMA B pesynbTare
HEeCOOTBETCTBYIOLLETO PEMOHTA.

Ouncrka
Mpu ouncrke [ AaThb ocTop Tb, 4TOGbI He NOBPeAUTb M30NALUIO
3N1eKTPUYECKOro NPOBOAA, YTO MOXET NpUBeCTN K pucka nop
anekTpnyeckum Tokom! Mepep Tem Kak MPUCTYNUTL K OYWCTKe, CleAyeT MONHOCTbIO
OTCOeANHUTb BEHTUNATOP OT CeTU NUTAHUA W 3alUTUTb ero OoT HenpeaHamMepeHHOro
BKNloveHus!

+ OUMCTUTL NepeHIolD NaHesb 1 HapyXKHbIE 3N1eMeHTbI KOpryca BNaXHON TKaHbIO.

+ He ncnonb3soBatb arpeccuBHble CpeiCTBa, PacTBOPALLME KpacKy!

+ He nprMeHATbL 0UYMCTKY C NCMONb30BaHNEM MOWKI BbICOKOTO laBneHNsA Uni BofaHom cTpym!

«Mpu ounctke cnepyeT yb6eauTbCA, UTO BOAA HEe MNPOHMKAET BHYTPb 3NEKTPOABWraTeNa Wnu B
pacnpeaenuTenbHyio KOpooKy.

« Bcerpa cnepnyet copepxaTb B UNCTOTE BO3YX03a00PHYIO peLleTKy BEHTUNATOPa.

YCNOBUA TAPAHTUN

.TapaHTWIHBIN CPOK Ha UCMPaBHYio PaboTy BEHTUNATOPA COCTaBNAET 2 roAa, B 3aBNCMOCTM OT BbiGpaHHOM
mofienu (MHdopMaLnA Ha YraKkoBKe) - OT AaTbl MPOAAKU.

. TapaHTVA 6e3 JOKYMEHTOB, MOATBEPXKAALVX MOKYMKY (CYeT, GaKTypa), cHUTaeTca HeleNCTBUTENbHOM.

. TapaHTVA pacnpocTpaHAeTca Ha Bce AedeKTbl U NOBPeXAEHNSA, BOSHUKLINE MO BUHE NPOWU3BOANTENA.

. MoBpexneHHoe 0bopyaoBaHMe JOHKHO ObiTb BO3BPALLEHO MPOU3BOAUTENIO MU B COOTBETCTBYIOLIMIA NYHKT
npopaxu.

. MpounsBoanTent 06A3yeTca NPON3BECTU PEMOHT YCTPONCTBA MU 3aMEHUTb €ro HOBbIM B TeueHne 14 el ¢
[1aTbl NOAAYM NpeTeH3NN.

. fapaHTVA He pPacnpoCTpaHAETCA Ha NOBpeX[eHnA 0bOpyAOBaHNA NO BUHE MONb30BATeNA B pesynbraTe
HEeMpaBWIbHOTO MOHTaXa WM YCTaHOBKM HeKBanMGUUMPOBAHHLIMU NULAMK, a Takxe B pesynbTaTte
MCMOJIb30BaHNA YCTPOICTBA He MO Ha3HAYeHUIo, HeCOOTBETCTBYILE TPaHCMOPTUPOBKM, XpPaHeHNA 1
TEXHMYECKOro coAepaHus, CAMOCTOATENbHOTO PEMOHTA 1 MeXaHNYECKIX NOBPEXAEHNIA.

. TapaHTVA He PacNpOCTPAHALTCA Ha MOHTaX 1 TEXHNYECKOe CoaiepKaHue yCTPONCTBa.

. B BOMpocax, He NpeAycCMOTPEHHbIX HACTOALLE rapaHTWen, NMPUMEHAKTCA NONOXeHUA paxaaHCKoro
Kogekca Pecny6nuku Monblua (art. 577- 582).
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Wc P pelaerca yT I b BMECTe C ApYrumMu 6bITOBbIMI OTXOAAMM.

CMMBON NepeyepkHyTOro MyCopHOro P , 4T0 UC INEKTPUYECKOe U INEKTPOHHOE 000pyAOBaHUE He MOXeET
YTUNU3UPOBATLCA BMECTE C ApYriMi 6ObITOBbIMYU 0TX0AaMU. 10T CUMBON TaKXke 03Hauaert, yTo nepea YTVI"VBHLWIEVI HeOﬁXOﬂMMO
OCyLLeCTBAATL PasfenuTenbHblii c6op Takux NpoAyKToB. [laHHOe YCTPOiiCTBO n3 D ]
KoTOpble noanexar p [1l¢ Wai b 0043aH NepepaTh B NYHKT
c6opa UCMONb30BAHHOTO NEKTPUYECKOTO U NeKTPOHHOTO 0BopyfioBaHUA. Juija, OTBETCTBEHHbIe 3a MyHKTbI c6opa 0TX00B,
BK/I0YaA MECTHbIe 0praHiI3aljiit, TOProBbie TOUKM 1 MyHULNANbHbIe eMHILI, ABNAIOTCA CETbio, N03BOAAIOLLIEH OCYLLIECTBAATH
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NAVOD K OBSLUZE VENTILATORU
WO

DULEZITE INFORMACE

Prosime Vas, abyste si pozorné precetli tento ndvod pred montazi a kazdou jinou cinnosti, kterd souvisi s
obsluhou ventildtoru! Firma AWENTA nenese odpovédnost za $kody zpusobené chybnou obsluh
pouzitim v rozporu s uréenim nebo v diisledku neautorizované opravy nebo zmény.

Tento montazni navod predstavuje soucast vyrobku a obsahuje dilezité technické informace a pokyny tykajici
se bezpecnosti provozu ventildtor(l. Montazni navod si pozorné prectéte a uschovejte na dostupném misté,
abyste ho mohli pouzit kdykoliv pozdéji. Navod k obsluze je k dispozici také na webovych strankach
www.awenta.pl

Varovani

Nasledujici symboly predstavuiji z hlediska technické bezpecnosti vystrazna oznaceni. K tomu, abyste se vyhnuli
riziku Urazu nebo nebezpecné situaci, musite dodrzovat viechny bezpecnostni instrukce, které jsou v tomto
dokumenty uvedené u téchto symbold!

Pozor nebezpedil Riziko Urazu elektrickym ) Pozor
pect proudem - - vysoké napéti! na rotujici prvky!
A

Bezpecnostni pokyny:

- Tento elektrospotiebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8
let, osoby se snizenymi telesnymi a mentalnimi
schopnostmi a dale osoby, které nemaiji nalezité
zkusenosti nebo informace pro obsluhu tohoto
elektrospotiebice, jen pokud bude zajistén jejich
dohled nebo instruktdaZz o bezpeéném pouzivani
elektrospotrebice tak, aby riziko, které s nim souvisi,
bylo pro né srozumitelné. Je zakdzano, aby si déti
hraly se spotiebicem. Déti nesméji bez dohledu
dospélych provadét Cisténi nebo udrzbu spotrebice.
- Ventilator je urCeny k trvalému zapojeni do stalé
elektroinstalace uvniti mistnosti, které jsou
vybavené prostredky nebo zafizenimi pro preruseni
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obvodu na viech pdlech a které zajiStuji plné
odpojeni pro lll. kategorii prepéti v souladu s
predpisy pro takovou elektroinstalaci.

- Ventilator je urceny k montazi ve velké vysce, tj. 2,3
m nad podlahou, a pouze v souladu s popisem a
pokyny tohoto ndvodu, které se tykaji zejména
pozice jeho montdze z hlediska zavedeni
napdjeciho kabelu do plasté.

« Pfi kazdé praci s ventilatorem musite spotiebi¢ zcela odpojit z elektrické sité a zabezpecit ho proti
opakovanému zapojeni.

« Pfijméte takové opatieni, ktera zabranuji zpétnému vniknuti plyni do mistnosti z otevienych spalinovych
kanall nebo z jinych zafizeni, kterd vyuzivaji otevieny ohen.

« Je zakdzano provadét svévolnou prestavbu nebo Upravu spotiebice.

« Pfed montazi spotiebice zkontrolujte nosnost konstrukénich soucasti, k nimz bude pfipevnény, protoze
nespravna montaz muze vést k jeho poskozeni nebo zni¢eni a muze také predstavovat nebezpeci pro osoby,
které se nachazeji v nejblizsim okoli.

Zafizeni mizZe byt nebezpeéné, pokud bude pouzito v rozporu s uréenim nebo jeho montaz
provede neproskolena osoba.

Oblast pouziti a provozni podminky

« Axialni ventilatory jsou ur¢ené k odvadéni bézného nebo prachem mirné znecisténého vzduchu (velikost ¢astic
< 10 um), ktery ma nizkou Uroven agresivni reakce a hladinu vlhkosti, v mirném podnebi a v rozsahu jejich
charakteristiky vykonu, viz katalog.

« Elektrospotfebic Ize provozovat, pouze pokud je namontovany natrvalo uvniti budovy a je zajisténo, ze pfivodni
kabel neni pfistupny.

« Axidlni ventilatory mohou byt namontovany ve ventilacnich kanalech a pfimo ve sténach jako odtahové
ventilatory (obr. 4).

+ Maximalni pfipustna teplota uvnit a v okoli je 40°C.

« Axialni ventilatory spliuji podminky pro stupen kryti IP44, tfida ochrany | a Ize je namontovat v souladu s
normou IEC 60364-7-701 v zéné Il mistnosti s koupaci nebo sprchovou vanou pod podminkou splnéni
pozadavku vyrobce na:

1 - fadnou nasténnou montaz s dodrzenim tésnosti napéjeciho kabelu v propustku (viz bod montéz).

2 - zabezpeceni odtahového kanalu krytem, ktery zajistuje ochranu ventilatoru proti bezprostiednimu
puisobeni vody s tfidou kryti IP44 a proti pfistupu k pohyblivym soucastem - otécejici se vrtuli, nebo pouzitim
vystupniho kandlu v délce minimélné 1,5 m, ktery je pfipevnény tak, ze pro pfistup k ventilatoru je zapottebi
pouzit naradi.

« Ventilator pouzivejte pouze v souladu s jeho urcenim a v souladu s oznacenim na jeho vyrobnim stitku.

« Pfipojeni ventilatoru k trvalé elektroinstalaci musite provést kabelem NYM-O 5x1,5 mm? (HO7V-K
5x1,5mm?).

« Ventildtor nelze pouzivat k odtahu vzduchu s obsahem:

- viskdznich necistot, které se mohou usazovat na elektrospotiebici,
- leptavych necistot, které mohou nepfiznivé piisobit na elektrospotiebic,
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- smési hoilavych latek ve formé plynd, par, mlh a prachu, které mohou v kombinaci se vzduchem tvorit
vybusnou atmosféru.
- Ridici systém nesmi umoznit extrémni provoz s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Doprava a skladovani

« Ventilatory skladujte v originalnim obalu na suchém misté, které je chranéno proti povétrnostnim srazkam.

« Teplota v misté uskladnéni a béhem prepravy se mize pohybovat v rozmezi od -20 °C do +40 °C.

« Vyhnéte se naraztim a tderdim. Ventildtory prepravujte v originalnim obalu.

« Pokud jste ventilator skladovali bez provozu déle nez 1 rok, musite pfed jeho montazi zkontrolovat spravné
fungovani motorovych loZisek a to tak, ze vyzkousite volny pohyb rotoru rukou.

« Likvidaci elektrospotiebice provedte fadné a ekologicky, v souladu s pravnimi predpisy.

« Skody zpUsobené nespravnou dopravou, uskladnénim nebo spusténim je potteba prokazat a nevztahuje se na
né zéruka.

MONTAZ

pojeni do elekt e a spusténi mohou provadét vyhradné proskoleni
zaméstnanci a pouze podle platnych piedpist !

Proces montaze

« Urcete presné misto, kam chcete ventilator namontovat.

« Pfipravte napéjeci kabel. Pouzijte NYM-O 5x1,5 mm? (H07V-K 5x1,5mm?).

UPOZORNENI: Pred zahajenim prace se ujistéte, ze napajeci kabel neni pod napétim.

+ Vyméfte a zhotovte otvory pro hrdlo ventilatoru (3) a montazni hmozdinky ve sténé, ke které ho chcete
pfipevnit.

« Zhotovte otvory pro vruty v prohlubnich (2) na télese ventilatoru (1).

« Natahnéte napéjeci kabel a zapojte ho podle schématu uvedeného na obrazku 2.

Pied pfipevnéni ilatoru ite: odstranit cizi pfedméty z vnitfku ventilatoru; uvést rotor

ventilatoru do pohybu rukou a zkontrolovat, zda se lehce otaci.

Ventilator doporu¢ujeme zapojit do systému rozvodii pomoci elastického hrdla!

« Téleso ventilatoru (1) a montazni hmozdinky vlozte do pfedem piipravenych otvord.

UPOZORNENI! Pfi nasténné montazi musite ventilator umistit tak, aby se propustek kabelu nachazel dole!

« Pomoci vrutl a montaznich hmozdinek pfipevnéte ventilator ke sténé.
- Pfivodni kabel musi byt zabezpeceny tak, aby v pfipadé vytopeni nemohla voda nijak proniknout podél
kabelu k souc¢astkam, které jsou pod napétim.

a/ POZOR! Rotujici obézné kolo muze rozdrtit prsty! Je zakazano spoustét ventilator bez
2 ochranne;j sit proti dotyku pohyblivych éasti!

Prvni spusténi

Ke spusténi miizete pfistoupit teprve tehdy, pokud jsou dodrzeny viechny bezpeénostni pokyny a jsou vyloucena
veskera rizika. Po spusténi sledujte, zda ventildtor funguje bez problémi a zda dochazi k fadnému proudéni
vzduchu (z kanélu ven).

Sledujte praci ventilatoru (hlasitost, vibrace, spotiebu elektfiny, moznost ovladani rychlosti otacek).

Ventiltor Ize pouzivat vyhradné s miizkou, ktera na strané nasavani tvoii ochranu proti kontaktu.

V zévislosti na podminkach montéze mize nastat situace, Ze je zapotiebi namontovat ochranu proti kontaktu s
pohyblivymi sou¢astmi také na strané vystupu vzduchu. Pislusné ochranné kryty na stranu vystupu vzduchu lze
dodat jako dodate¢né vybaveni. Ventilatory, které jsou chrdnéné vlastnim zptisobem montaze (napf. montdz ve
ventilaénich rozvodech), nevyzaduji ochranny kryt, pokud je zajisténa stejna bezpecnost jako v pfipadé
montaze s krytem.
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Méjte také na paméti, ze uzivatel je zodpovédnych za dodrzeni aktudlnich norem a maze nést odpovédnost za
nehodu v disledku chybéjicich zabezpecovacich prostiedki.

Elektrické zapojeni

« Elektrické zapojeni a prvni spusténi muze provést pouze specialista, ktery je oprdvnén provadét
elektroinstala¢ni prace.

« Bezpodminecné dodrzujte pfislusné normy, bezpecnostni predpisy a technické podminky pro zapojeni, které
stanovuje spolecnost zajistujici dodavku elektrické energie!

« V takovém piipadé je nezbytné pouzit vicepolovy odpinac ze sité/revizni vypina¢ s minimalni vzdalenosti mezi
kontakty 3 mm (EN 60335-1)!

« Druh sité, napéti a frekvence museji byt shodné s tidaji, které jsou uvedené na vyrobnim stitku.

Rozméry

Rozméry jednotlivych modelt jsou predstaveny na obrazku 3.
UDRZBA A CISTENI
Zajisténi funkéniho stavu, udrzba

« Béhem Udrzby pouzivejte ochrannou obuv a ochranné rukavice!

« Béhem viech udrzbovych praci dodrzujte bezpecnostni normy a predpisy BOZP (IEC 60364-3).

« Pred zahajenim prace s ventiladtorem musite odpojit jeho napajeni a zajistit ho proti pfipadnému zapojeni!

«+ Vzduchové kanély ventilatoru museji byt zbavené cizich téles - nebezpeci zptisobené odlétavajicimi
predméty!

« Pokud je ventilator v provozu, je zakazano provadét udrzbové prace!

« Jestlize pocitujete nebo slysite nadmérné vibrace, musite zajistit technickou prohlidku vyrobku u
autorizovaného elektrikére.

« Prestavky mezi technickymi prohlidkami zavisi na mife znecisténi rotoru, maximalni interval je viak 6 mésic!

« Zkontrolujte rotor, zda neobsahuje praskliny.

« Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za skody, ke kterym dojde v dUsledku nespravné opravy.

Cisténi
V ptipadé posk i izolace existuj bezpeci urazu elektrickym proudem!
Pied zahajenim cisténi zcela odpojte ventilator z elektrické sité a zabezpecte ho proti
opakovanému zapojeni!

- Celni panel a viditelné ¢asti plasté ocistéte vihkou utérkou.

« Nepouzivejte chemicky agresivni Cistici prostfedky, které rozpoustéji lak!

« Je zakazano pouzivat tlakovou mycku nebo proud vody!

« Pi ¢isténi dbejte na to, aby do elektromotoru nebo pfipojovaci krabice nepronikla voda.
« Mfizku na vstupu do ventilatoru udrzujte pribézné v Cistoté.

ZARUCNI PODMINKY

1. Zaru¢ni doba na spravnou funkénost ventilatoru trvé v délce 2 leta od data prodeje v zévislosti na modelu
(informace na obalu).

2. Zéruka bez piedlozenych doklad( o prodeji (Uctenka, faktura) je neplatna.

3. Zéruka se vztahuje na veskeré zavady a skody zavinéné vyrobcem.

4. Poskozené vybaveni musite dodat vyrobci nebo na prodejnu, kde jste vyrobek zakoupili.

5. Vyrobce se zavazuje opravit vyrobek nebo ho vyménit za novy ve lhité 14 dnii od data oznameni reklamace.

6. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyroku, k némuz doslo zavinénim uzivatele, a to v dusledku nespravné
instalace, instalace provedené neopravnénymi osobami, provozu vyrobku v rozporu s jeho ur¢enim, nespravné
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prepravy, uskladnéni a udrzby, poskozeni, ke kterému doslo v dlsledku svévolného provadéni oprav, nebo v
dusledku mechanického poskozeni.

7.Na montaz a Udrzbu se zaruka nevztahuje.

8.V zélezitostech, které nejsou upraveny touto zarukou, maji uplatnéni ustanoveni polského obcanského
zakoniku (¢l. 577-582).

Je zakazano likvidovat opotiebeny elektrospotiebic spolecné s komunalnim odpadem.

Symbol preskrtnuté odpadni nadoby znamena, Ze elektrické a elektronické spotiebice nelze po ukonceni doby
jejich Zzivotnosti likvidovat spole¢né s jingm komunélnim odpadem z domacnosti. Tento
symbol také oznacuje, Ze tyto spotiebice museji byt v pfipadé jejich likvidace nalezité
vytfidény. Tento elektrospotiebi¢ byl vyrobeny z materidl(i a soucasti, které jsou vhodné k
recyklaci. UZivatel je povinen odevzdat opotiebené zafizeni jako elektroodpad v misté sbéru
elektroodpadu. Osoby, které provozuji mista pro sbér elektroodpadu, vcéetné mistnich

. sbérnych mist, prodejen nebo obecnich sb?rnych dvord, vytvareji prislusny systém, ktery
umoziuje odevzdavat tento druh odpadu. Radna likvidace vyslouzZilych elektrospotiebicd,
které ze své podstaty obsahuji nebezpecné latky, pfispiva k predchazeni dusledkim, které jsou skodlivé pro

lidské zdravi a Zivotni prostfedi. Domacnosti plni dileZitou roli tim, Ze pfispivaji k druhotnému vyuziti a

recyklaci vyslouzilych elektrospotiebict. Na této Urovni se utvéreji postoje, které maji vliv na udrzovani

vefejnych statkl, mezi néz patfi Cisté Zivotni prostredi. Domécnosti jsou také jednim z nejvétsich uzivatel
drobnych elektrospotiebici a raciondlni nakladani s nimi ma vliv na opakované vyuzivani druhotnych surovin.
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POUZIVATELSKA PRIRUCKA VENTILATORA
WO

DOLEZITE INFORMACIE

Pred montézou a pred kazdou inou ¢innostou, ktora sdvisi s pouzivanim a s drzbou ventilatora, oboznamte sa
s touto priruckou! Spoloénost AWENTA nezodpoveda za pripadné Skody spésobené nespravnym
pouzivani hodnym s uréenim zariadenia, alebo nasledk i ych oprav ¢i tprav.

Tato pouzivatelska prirucka je stcastou vyrobku a st v nej uvedené dolezité technické informacie a pokyny,
ktoré sa tykaju bezpecnosti pouzivania ventilatorov. S pouzivatelskou priruckou sa dokladne a désledne
obozndmte, a uchovavajte ju na dostupnom mieste, aby sa dala v budutcnosti v pripade potreby pouzit.
Pouzivatelska prirucka je dostupna aj na webovom sidle www.awenta.pl

Varovania

Nasledujice symboly predstavuju vystrazné znaky tykajuce sa technickej bezpecnosti. Aby ste predisli
pripadnym Urazom a nehodam, ako aj inym ohrozeniam, dodrziavajte vietky bezpecnostné predpisy, ako aj
pokyny znazornené symbolmi, ktoré st uvedené v tomto dokumente!

Pozor Riziko zasahu el. pridom ) Upozornenie
nebezpecenstvo! - vysoké napatie! na rotujuce prvky!
2

Bezpecnostné pokyny:

« Toto zariadenie mézu pouzivat deti vo veku od 8
rokov, ako aj osoby s obmedzenymi fyzickymi,
senzorickymi a rozumovymi schopnostami, ako aj
osoby, ktoré nemaju prislusné vedomosti a
skusenosti, ak budu pod neustdlym dohladom,
alebo ak boli predtym prislusne zaskolené o
spOsobe pouzivania zariadenia bezpecnym
spésobom, a pochopili riziko, ktoré suvisi s
pouzivanim tohto zariadenia. Deti sa so zariadenim
nesmu hrat. Deti bez dozoru dospelej osoby nesmu
zariadenie Cistit, ani vykonavat jeho udrzbu.

« Ventilator je ureny na pevné pripojenie, k pevnej
elektroinstalacii vo vnutri miestnosti, ktora ma nalezite
chranené vsetky vodice (istice, prudové chranice),
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zaruCujuce plné odpojenie v pripade skratu
kategorie Ill, podla prislusnych predpisov, ktoré sa
tykaju takych instaldcii.

« Ventilator je urCeny na montdz v znacnej vyske,
tzn. 2,3 m nad podlahou. Iba podla opisu a
pokynov, ktoré su uvedené v tejto prirucke,
predovsetkym tykajucich sa pozadovanej polohy
montaze, vzhladom na spbsob privedenia
napajacieho kabla do plasta.

« Pri vykonavani akychkolvek préc, ktoré suvisia s ventildtorom, zariadenie uplne odpojte od el. napdtia a
zabezpelte pred opatovnym zapnutim.

« Prijmite nélezité opatrenia, ktoré znemoznia spatny prietok plynov do miestnosti z otvorenych dymovodov
alebo plynov z inych zariadeni s otvorenym ohfiom.

« Zariadenie v ziadnom pripade samostatne neprerabajte ani neupravujte.

« Pred montazou zariadenia skontrolujte nosnost konstrukénych prvkov, ku ktorym bude zariadenie pripevnené,

pretoze nespravne pripojenie moze viest k poskodeniu alebo k zni¢eniu zariadenia, a tiez predstavuje riziko a
ohrozenie pre osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti.

Zariadenie sa moze stat nebezpecné, ak bude pouzité nezhodnym spdsobom, alebo ak bude

é neopravnenym tec

Rozsah pouzivania a prevadzkové podmienky

« Axidlne ventilatory st urcené na odsavanie normalneho vzduchu alebo vzduchu s malym mnozstvom prachu
(velkost ciastociek < 10 um), malo agresivneho a vlhkého, v miernom klimatickom pasme, ako aj v rozsahu
charakteristicky vydatnosti daného modelu (pozrite katal6g).

« Méze sa pouzivat iba zariadenie, ktoré je pevne namontované, vo vnutri budovy, a napajaci kabel musi byt

namontovany tak, aby nebol k nemu volny pristup.

Axiélne ventilatory mézu byt namontované vo ventilatnych kanaloch a priamo vo stenach ako odsavacie

ventilatory (obr.4).

« Maximélna pripustna teplota prostredia a okolia je +40°C.

« Axialne ventilatory spliiaji poziadavky stupiia ochrany IP44, ochrannej triedy |, a mézu byt namontované podla
normy IEC 60364-7-701 v oblasti 2 vlhkych miestnosti pod podmienkou, Ze budu splnené poziadavky vyrobcu
tykajuce sa:

1 - spravnej montaze v stene so zachovanim tesnosti napajacieho kabla v priechodke (pozrite bod montaz).

2 - zabezpecenia vystupného kanala s krytom zarucujucim ochranu ventilatora pred priamym poésobenim vody
so stupfiom ochrany P44 ako aj pred pristupom k aktivnym castiam - otacajlcej sa vrtuli, alebo s pouzitim
vystupného kanala s dizkou aspori 1,5 m, upevneného takym sposobom, aby na ziskanie pristupu k ventilétoru
muselo byt pouzité nejaké naradie.

« Ventildtor pouzivajte iba v stlade SJehO urcenlm a podla parametrov, ktoré st uvedené na vyrobnom stitku.

« Ventilator méze byt k pevnej elek lacii pripojeny kablom NYM-O 5x1,5 mm? (HO7V-K 5x1,5mm?).

« Ventildtor sa nemoze pouzivat na odsévanie vzduchu, ktory obsahuje:

- lepkavé necistoty, ktoré sa mozu usadzovat na zariadeni,
- Zieravé necistoty, ktoré mozu mat negativny vplyv na zariadenie,
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- necistoty zmesi horlavych latok v podobe plynov, pér, hmiel a prachu, ktoré v spojeni so vzduchom mézu
vytvarat vybusnu atmosféru.
« Riadiaci systém nemaze dovolit extrémne pracovné podmienky s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Preprava a skladovanie

« Ventilatory skladuijte v originalnom obale na suchom mieste bez vplyvu poveternostnych podmienok.

« Na mieste skladovania a pocas prepravy udrziavajte teplotu v rozsahu od -20°C do +40°C.

« Zabrante iderom a padom. Ventilatory prepravuijte v originalnom baleni.

« V pripade, ak sa ventilatory skladuju dlhsie nez 1 rok, pred montazou skontrolujte pretocenim rotora rukou, ¢i
loZiskd motora funguju spravne.

« Opotrebované zariadenie likvidujte nalezitym sposobom, ekologicky, podla platnych miestnych predpisov.

« Zaruka sa nevztahuje na pripadné skody spdsobené nespravnou prepravou, skladovanim alebo spustenim.

MONTAZ

Montaz, pripojenie k elektroinstalacii a

iba kvalifikovany technik!

p ie moze podla platnej legislativy vykonat

Montazny proces

« Presne urcite miesto, v ktorom bude ventildtor namontovany.

« Pripravte napajaci kabel. Pouzite NYM-O 5x1,5 mm? (HO7V-K 5x1,5mm?).

POZOR: Predtym, nez zacnete montaz, skontrolujte, ¢i napajaci kabel nie je pod napéatim.

« Odmerajte a vykonajte otvory pre hrdlo ventilatora (3) a pre upevrujlce koliky v priecke, v ktorej bude
ventilator namontovany.

« V priehlbindch (2) v korpuse ventildtora (1) vykonajte otvory na skrutky.

« UloZte napajaci kabel a néleZite ho pripojte, dodrzte schému uvedenu na obr.2.

Pred upevnenim ventilatora: z vnutra ventilatora odstraiite cudzie pred

rotor a sk lujte, ¢i sa otaca slobod

Odporticame, aby bol ventilator pripojeny k systému vzduchovych kanalov cez elastické hrdlo!

« Vlozte korpus ventilatora (1) a montazne koliky vloZte do skor pripravenych otvorov.

POZOR! V pripade, ak ventilator montujete v stene, ventilator musi byt umi y tak, aby sa

priechodka nachadzala dole!

« Upevnite ventilator k priecke zaskrutkovanim skrutek do montéznych kolikov.
- Pripojny kdbel musi byt zabezpeceny tak, aby voda v pripade zaliatia v Ziadnom pripade neprenikla pozdiz
kabla k prvkom, ktoré su pod napatim.

y; rukou at otocte

a POZOR! Rotujiice obezné koleso méze rozdrvit prsty! Je zakazané spustit ventilator bez
2 ochrannej mriezky proti dotyku pohyblivych casti!

Prvé spustenie

Zariadenie mozete spustit az vtedy, ked' st dodrzané vietky bezpecnostné pokyny, a st vylicené vietky
ohrozenia. Po spusteni si viimnite, ¢i ventildtor pracuje spravne, pokojne, a ¢i vzduch nalezite prechédza (z kanalu
vonku).

Pozorujte, ako ventildtor pracuje (hlasitost ventilatora, vibracie, spotreba pridu, moznost ovladania uhlovej
rychlosti).

Ventildtor sa méZze pouzivat iba s mriezkou, ktoré chrani pred dotknutim (rotora) z celnej (vstupnej) strany.

Podla sposobu montaze, niekedy musi byt namontovanda ochrana proti kontaktu s pohyblivymi ¢astami aj na
vystupnej strane. Existuje moznost dodania, ako volitelného vybavenia, prislusnych ochrannych clén z vystupnej
strany.

Ventilatory, ktoré vzhladom na spésobom ich montaze (napr. si upevnené vo vetracich kanaloch), nemusia mat
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namontovanu ochrann clonu, ak je prislusna Uroven ochrany, a tym bezpecnost, zabezpecena inym nélezitym
sposobom. Tiez pripominame, Ze to pouzivatel zodpoveda za zachovanie prislusnych predpisov noriem a moze
byt zodpovedny za pripadné Urazy a nehody, sposobené nasledkom nepouzivania zabezpecujicich a
ochrannych zariadeni.

Pripojenie k el. napitiu

« Pripojenie k elektroinstalacii, ako aj prevedenie prvého spustenia, moze vykonat iba certifikovany technik s
nalezitymi kvalifikdciami.

+ Bezpodmienec¢ne dodrziavajte prislusné bezpecnostné normy, predpisy a technické podmienky, stanovené
vasim distributorom elektrickej energie!

+ V tomto pripade sa musi pouzivat viacvodi¢ovy odpajac od el. siete/revizny vypinac so sty¢nym otvorom s
rozpatim minimélne 3 mm (EN 60335-1)!

« Typ siete, el. napétie a frekvencia sa musia zhodovat s parametrami, ktoré s uvedené na vyrobnom stitku.

Rozmery

Rozmery jednotlivych modelov st predstavené na obr. 3.

UDRZBA A CISTENIE
Udrziavanie v bezporuchovom stave, idrzba

« Pocas vykonavania udrzby pouzivajte ochrannt obuv a ochranné rukavice!

« Pocas vykonavania vsetkych cinnosti sdvisiacich s udrzbou a ¢istenim dodrziavajte predpisy a normy BOZP
(IEC 60364-3).

« Ventildtor predtym, nez za¢nete vykonavat akékolvek prace, odpojte od el. napatia a zabezpecte pred
opdtovnym zapnutim!

+ Vo vzduchovych kanaloch ventildtora nesmu byt Ziadne cudzie predmety - riziko suvisiace s vyhodenymi
predmetmi!

« Ked'je ventilator spusteny, v ziadnom pripade nevykonavajte na iom nejaké prace!

« V pripade, ak citite alebo pocujete, ze ventilator prilis vibruje, poziadajte autorizovaného elektrikara, aby
vykonal technicku kontrolku.

« Technické kontroly musia byt vykonavané pravidelne aspon raz za 6 mesiacov, alebo ¢astejsie, podla trovne
zaspinenia rotora!

« Skontrolujte rotor, ¢i nie je prasknuty.

« V pripade zariadeni, v ktorych sa pouzivaju motory s gulkovymi loziskami, ktoré si ,namazané na celé
obdobie pouzivania’, také motory sa nemusia dodato¢ne mazat.

Cistenie

V pripade poskodenia izolacie existuje nebezpecenstvo zasahu el. pridom!
Ventilator pred tym, nez ho zacnete ¢istit, Uplne odpojte od el. napitia a zabezpecte pred
opatovnym zapnutim!

+ Vlhkou handrickou ocistite celny panel a viditelné casti plasta.

+ Nepouzivajte agresivne Cistiace pripravky, ktoré by mohli rozpustit lak!

« V ziadnom pripade nepouzivajte vysokotlakovy cisti¢ alebo prid vody!

« Pred cisteni zabezpecte, aby voda neprenikla do vnutra elektromotora alebo do pripojnej el. krabice.
+ Mriezku ventilatora priebezne udrziavajte v naleZitej Cistote.

ZARUCNE PODMIENKY

1. Zarucna lehota na spravne fungovanie ventilatora je 2 roky, podfa daného modelu (informacia uvedend na
obale) - pocitajuc od dia predaja.
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2. Zéruka bez pozadovanych dokladov o nakupe (pokladni¢ny blok, fakttra) je neplatna.

3. Zéruka sa vztahuje na vietky chyby a poskodenia vzniknuté z viny vyrobcu.

4. Poskodené zariadenie doructe vyrobcovi alebo na miesto nakupu.

5. Vyrobca sa zavazuje, ze zariadenie opravi alebo vymeni na nové v priebehu 14 dni od dna nahlésenia
reklamacie.

6. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia zariadenia, ktoré vznikli z viny pouzivatela nasledkom nespravnej
montéze, nespravneho vykonania montaze neautorizovanou osobou, nespravneho pouzivania nezhodného
s urcenim zariadenia, nespravnej prepravy, uchovavania a Udrzby; ako aj poskodenia, ktoré vznikli
nasledkom neautorizovanych oprav, ako aj nasledkom mechanickych poskodeni.

7. Zaruka nezahfiia montéz a Gdrzbu.

8. Vo veciach, ktoré tato zéruka neupravuje, uc¢inné su predpisy Obcianskeho zékonnika PR (¢lanky 577 - 582).
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Opotrebované zariadenie sa v Zi pripade ie vyhad  do k alneho odpad
Symbol preciarknutého kosa na odpadky znamena, ze elektrické a elektronické zanademe sa po skonceni
pouzivania nemoéze vyhadzovat do komunalneho odpadu. Tento symbol tiez znamend, ze
odpad z takych vyrobkov sa musi v pripade likvidacie prislusne triedit. Toto zariadenie je
vyrobené z materidlov a z komponentov, ktoré sa daju opatovne spracovat. Pouzivatel je
povinny opotrebované zariadenie odovzdat do prislusného miesta zberu opotrebovanych
elektrickych a elektronickych zariadeni. Subjekty, ktoré sa zaoberaju spractvanim
. opotrebovanych zariadeni, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky statnej
spravy, vytvaraju prislusny systém, ktory kazdému umoznuje odovzdat také zariadenie.
Spravna likvidacia opotrebovaného zariadenia pomaha predist skodlivému vplyvu a negativnym désledkom
na ludské zdravie a Zivotné prostredie, vzhladom na nebezpecné latky, ktoré su v zariadeni. Kazda domécnost
ma doélezitd ulohu v procese opatovného poutzitia a ziskania surovin, vratane recyklacie, z opotrebovanych
zariadeni, v tejto etape sa formuju postoje, ktoré vyrazne ovplyviuji zachovanie spolo¢ného dobra, akym je
Cisté zZivotné prostredie. Domacnosti su tiez jednym z najdolezitejsich pouzivatelov malych spotrebicov a ich
racionélne pouzivanie na tejto etapy ovplyviiuje moznost ziskat druhotné suroviny.

__SK_PH



Rys.1/Fig.1/
N306p.1/0br.1

Rys.2 /Fig.2/
N306p.2 / Obr.2
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Rys.3/Fig.3/

N306p.3 / Obr.3
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1. Wentylator WO / WO axial fan / Bentunatop WO / Ventilator WO / Ventilator WO

2. Kanat wentylacyjny / Ventilation duct / BeHTunAaunoHHbii kaHan / Ventilacni kanal / Ventilacny kanal

3. Sciana zewnetrzna / External wall / BHewnss cTeHa / Vnéjsi sténa / Vonkajsia stena

4. Kratka wentylacyjna wywiewna / Exhaust air grille / BbiTAXXHas BeHTUNALMOHHAA pelueTKa /
Vystupni ventilacni miizka / Vystupna ventilacna mriezka.
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Producent / Manufacturer / Mpowussogutens / Viyrobce / Vyrobca:
Amg!:'ta AWENTA Spétka Jawna

05-300 Minsk Mazowiecki, Stojadta, ul. Warszawska 99, Poland

Tel: 25 758 52 52, 25 758 93 92 / fax: 25 758 14 62

e-mail: inffo@awenta.pl www.awenta.pl



